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1 Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на 

основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы 

№39 от 04.08.2017 г. между заявителем ООО «Магна» и экспертной организацией ООО 

«КРАССЕТИ», заключенного в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку-

ментации 

Объектом экспертизы является проектная документация. 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

инженерным обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. Красноярске. Жилой дом №1 с 

пристроенными, со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями, с подземной 

автостоянкой.» (шифр 14-17) представлена на рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Подраздел 1 Конструктивные решения: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Подраздел 2 Объемно-планировочные решения: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения. 

Раздел. Навесная фасадная система. Конструктивные и технические решения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения»:  

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения;  

Книга 4 Наружные сети; 

Подраздел 4 «Сети связи»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 5 «Технологические решения»: 
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Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения. 

Раздел 7 «Проект организации по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами»:  

Подраздел 1 «Санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические меро-

приятия»; 

Подраздел 2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства»; 

Подраздел 3 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ». 

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-

ства: 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
1) Назначение объекта капитального строительства - жилой дом с пристроенны-

ми, со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями, с подземной автостоянкой. 

2)  Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-

опасность; 

3) Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

объекта: сейсмичность 6 баллов: 

4) Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5) Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6) Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7) Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

- степень огнестойкости зданий – I; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф2.1, Ф5.1, Ф5.2. 

 

Технико-экономические показатели объекта 

 

№ 

п/п 
Обозначение Ед. изм. Количество Примечание 

Жилой дом 1 

1 Площадь застройки  м
2
 2828,5  

2 Этажность всего эт. 
Переменная 

25/20 
 

 

В том числе:  

жилые этажи 
эт. 

Переменные 

24/23 
 

встроенные нежилые помещения КДУ эт. 1  
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верхний технический этаж эт. 1  

вижний технический этаж эт. 1  

3 Количество этажей эт. 
Переменное 

26/21 
 

4 Количество секций шт. 5  

5 Строительный объем здания м
3
 159223,5  

 
В том числе:  

                   Ниже отм. 0,000 
м

3
 7331,0  

                    Выше отм. 0,000 м
3
 151892,5  

6 Общая площадь жилого здания м
2
 47215,4  

7 Общая площадь квартир м
2
 28879,1  

8 Площадь квартир м
2
 27929,7  

9 Количество квартир  шт. 510  

 В том числе однокомнатных шт. 235  

 двухкомнатных шт. 147  

 трехкомнатных шт. 87  

 четырехкомнатных шт. 41  

10 
Количество встроенных нежилых поме-

щений КДУ 
шт. 12  

11 
Площадь встроенно- пристроенных не-

жилых помещений КДУ 
м

2
 1889,0  

Пристроенные нежилые помещения 

1 Площадь застройки  м
2
 761,9  

2 Этажность всего эт. 5  

 
В том числе:  

пристроенные нежилые помещения 
эт. 5  

  нижний технический этаж эт. 1  

3 Количество этажей эт. 6  

4 Строительный объем здания м
3
 14086,6  

 
В том числе:  

                   Ниже отм. 0,000 
м

3
 1985,7  

                    Выше отм. 0,000 м
3
 12100,5  

5 Общая площадь м
2
 3934,2  

6 Количество этажей эт. 6  

Встроенно- пристроенная подземная автостоянка 

1 Площадь застройки м
2
 3060,4   

 В том числе: подземной части м
2
 2852,1  

 Надземной части м
2
 208,3  

2 Строительный объем: м
3
 9863,1   

 В том числе: подземной части м
3
 9366,7  

 Надземной части м
3
 496,4   

3 Общая площадь м
2
 2965,4  

 В том числе: подземной части м
2
 2944,4  

 Надземной части м
2
 21,0  

4 Площадь помещений по экспликации м
2
 2941,0  

 В том числе надземной части м
2
 25,8  

 Подземной части м
2
 2915,2  

5 Количество этажей шт. 1   
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Трансформаторная подстанция 

1 Площадь застройки  м
2
 39,2  

2 Строительный объем м
3
 98,5  

3 Общая площадь здания м
2
 34,4  

4 Этажность шт. 1  

5 Количество этажей шт. 1  

6 Мощность трансформаторов кВА 1000  

7 Количество трансформаторов шт. 2  

8 Класс напряжения кВ 6/0,4  

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства: 

Наименование объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным 

обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. Красноярске. Жилой дом №1 с пристроен-

ными, со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями, с подземной автостоян-

кой». 

Назначение – жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 

Земельный участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома, 

расположен в Центральном районе города Красноярска. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

ектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

- подготовка проектной документации осуществлялась  

ООО «ВОСТОКПРОЕКТ» 

Адрес: 660074 г. Красноярск ул. Киренского 2 и, пом. 306. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства №332 от 8 октября 

2015г., выдано Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществ-

ляющих проектирование проектировщиков Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«ПроектСити» №СРО-П-180-06022013, без ограничения срока действия. 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

Заявитель, застройщик: 

ООО «Магна»; ОГРН 1112468032313; ИНН 2466240805.  

Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Брянская, д.140, строение 5. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется застройщиком, техническим заказчиком) 

Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим заказчи-

ком. 

 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологиче-

ской экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 

предусмотрено проведение такой экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-

тельства 

Источник финансирования: средства застройщика. 
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1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Иные документы не предоставлялись. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект-

ной документации 

2.1 Основание для выполнения инженерных изысканий: 

Результаты инженерных изысканий имеют положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» №24-1-1-0005-17 от 15.08.2017г. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации. 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра-

ботку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 

основании договора) 

Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «Магна» Е.О. Смир-

новым. 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроитель-

ный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 

территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план № RU24308000-16974 земельного участка с кадастро-

вым номером 24:50:0300303:78. 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно- технического обеспечения 

Технические условия на проектирование электрических сетей, выданные ООО 

«Аквилон электросети». 

Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния от 07.08.2017г., № КЦО-17/44061 , выданные ООО «КрасКом». 

Технические условия на подключение к системам теплоснабжения (приложение 

№2 к договору №279 от 19.05.2017г.) от Сибирской генерирующей компании. 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 09.08.2017г. № 360/ТУ, вы-

данные ООО «Лифтремонт».  

Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем 

коллективного приема телевидения, кабельного телевидения, доступа в Интернет №12-

07/2017 от 12.07.2017г, выданные ООО «Райт Сайд+». 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основа-

ниях, исходных данных для проектирования 

Протокол измерений физических факторов по показателям ионизирующих излу-

чений №328ИИ от 01.08.2017г., выполненный НО «ФСЭБ». 

Протокол измерений физических факторов по виброакустическим показателям     

№ 327ФФ от 01.08.2017г., выполненный НО «ФСЭБ». 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для раз-

работки проектной и рабочей документации шифр 11-3/17-ИГИ, выполненный ООО 

«Енисейбурвод». 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для раз-

работки проектной и рабочей документации шифр 11-3/17-ИГДИ, выполненный ООО 

«Енисейбурвод». 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий имеют положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» №24-1-1-0005-17 от 15.08.2017г. 

 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:  
Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Подраздел 1 Конструктивные решения: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Подраздел 2 Объемно-планировочные решения: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения. 

Раздел. Навесная фасадная система. Конструктивные и технические решения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения»:  

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения;  

Книга 4 Наружные сети; 

Подраздел 4 «Сети связи»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения; 

Книга 4 Наружные сети. 

Подраздел 5 «Технологические решения»: 

Книга 1 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенные нежилые помещения; 

Книга 2 Жилой дом №1. Встроенно- пристроенная подземная автостоянка; 

Книга 3 Жилой дом №1. Пристроенные нежилые помещения. 

Раздел 7 «Проект организации по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
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ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами»:  

Подраздел 1 «Санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические меро-

приятия»; 

Подраздел 2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства»; 

Подраздел 3 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ». 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-

ренных разделов: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектная документация разработана для строительства объекта: «Комплекс мно-

гоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. 

Красноярске. Жилой дом № 1 с пристроенными, со встроенно–пристроенными нежилы-

ми помещениями, с подземной автостоянкой». Расположен жилой дом по адресу: г. 

Красноярск, Центральный район, ул. Петра Подзолкова – ул. Караульная. 

Площадь земельного участка составляет 14797,00 м
2 

(1,4797 га) представленный 

градостроительным планом № RU24308000-16974. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Многофункциональная 

территориальная зона (МФ)». Основной вид разрешённого использования – многоэтаж-

ная жилая застройка (высотная застройка); строительство объектов коммунального об-

служивания (трансформаторная подстанция); размещение отдельно стоящих и пристро-

енных гаражей, в том числе подземных. 

Количество жителей составляет 963 человека при средней жилищной обеспечен-

ности в размере 30 м
2
 на человека. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в пре-

делах 7-ой надпойменной террасы левобережной долины р. Енисей. Абсолютные отмет-

ки поверхности рельефа в пределах площадки изменяются от 205,84 м до 207,84 м. Пе-

репады рельефа составляют 2,00 м. Поверхность площадки имеет слабый уклон в во-

сточном направлении.  

В настоящее время на рассматриваемом земельном участке имеются существую-

щие одноэтажные нежилые строения, существующие покрытия, а также подземная и 

воздушная сети электроснабжения. Проектом предусмотрены демонтажные работы. 

Территориально участок не входит в санитарно-защитные зоны промышленных 

предприятий, зоны санитарной охраны водоисточников, санитарно-защитные полосы 

водоводов, другие санитарные охранные территории.  

Границами участка являются: 

- с северной стороны – территория перспективной застройки; 

- с западной стороны – территория общего пользования; 

- с южной стороны – территория общего пользования проезда с улицы Петра Под-

золкова; 

- с восточной стороны – существующая застройка. 

На земельном участке размещены следующие объекты капитального строитель-

ства: 

- пяти подъездный жилой дом переменной этажности (20 и 25 этажей) с пристро-
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енными, со встроенно – пристроенными нежилыми помещениями и с подземной авто-

стоянкой на 84 машино-места, 

- трансформаторная подстанция. 

Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны фасада, обращённого на се-

веро-восток и северо-запад. Входы в пристроенные помещения выполнены обособлен-

ными от жилой части. Основной въезд на территорию выполняется с восточной стороны 

с дороги улицы Петра Подзолкова через существующий местный проезд. Основной 

функциональный проезд шириной 6,0 м обеспечивает подъезд к жилому дому с двух 

продольных сторон, а к пристроенным нежилым помещениям с одной продольной сто-

роны, обращённой на северо-восток. Проезд совмещён с противопожарным проездом, 

рассчитанным на соответствующую транспортную нагрузку.  

Относительно жилого дома основные функциональные площадки (площадки для 

отдыха взрослого населения, площадки для игр детей и для занятий физкультурой) рас-

положены со стороны фасада обращённого на северо-восток. Размещение и размеры 

площадок определены в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 (не менее 10 %), что со-

ставляет 1508,10 м 
2
. 

Рельеф площадки техногенный слежавшийся, спланирован. Почвенный покров 

отсутствует и в проекте является привозным. Грунтовые условия по просадочности I ти-

па. В проекте предусмотрены мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.  

Вертикальная планировка решена в увязке с проектными отметками прилегающей 

территории. Пересечение проектируемого рельефа с существующим принято через отко-

сы с уклоном 1:1.5, укреплённых травосеянием. Поверхностный водоотвод с территории 

участка предусмотрен по спланированной поверхности на проезды и далее в бордюрные 

лотки существующих проездов.  

Благоустройство территории предусматривает: 

- асфальтобетонное усовершенствованное двухслойное покрытие проездов и пар-

ковок; 

- брусчатое покрытие тротуаров и площадок для отдыха; 

- асфальтобетонное покрытие отмостки; 

- песчаное покрытие площадок для игр детей и занятий физкультурой; 

- асфальтобетонное покрытие хозяйственных площадок. 

Благоустройством включены в проект площадки для игр детей, занятий физкуль-

турой, хозяйственные площадки, площадки для отдыха и малые архитектурные формы 

(урны, скамьи, оборудование площадок).  

Проектом предусмотрены открытые автопарковки общей вместимостью 94 ма-

шино-место (расчётное – 86 машино-мест), в том числе: 

- 10 машино-мест для личного автотранспорта инвалидов (выделено не менее 10% 

мест); 

- 8 машино-мест для работающих и посетителей пристроенных и встроенно-

пристроенных нежилых помещений. 

Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом трав, устройством 

цветников и посадкой кустарников.  

 

Основные показатели по земельному участку 

Площадь участка  14797,00 м
2
 

Площадь застройки, в том числе: 5928,10 м
2
 

- трансформаторной подстанции 39,20 м
2
 

- подземной автостоянки 3060,40 м
2
 

Площадь отмостки 246,10 м
2
 

Площадь проездов и стоянок 3214,90 м
2
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Площадь тротуаров 1402,90 м
2
 

Площадь площадок для игр детей 569,10 м
2
 

Площадь площадок для занятий физкультурой 702,80 м
2
 

Площадь площадок для отдыха взрослого населения 221,00 м
2
 

Площадь хозяйственных площадок 18,00 м
2
 

Площадь озеленения 2494,10 м
2
 

В площадь застройки подземной автостоянки включены площади покрытий, рас-

положенных на кровле автостоянки, а именно: площадь проездов 2274,80 м
2
, площадь 

тротуаров 194,30 м
2
, площадь отмостки 99,9 м

2
, площадь озеленения 199,10 м

2
. 

Расчётная норма озеленения на одного человека рассматривается в границах всего 

микрорайона и составляет не менее 6 м 
2
/чел. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. 

Проектируемый жилой дом пяти секционный, сложного очертания в плане пере-

менной этажности, со встроенно-пристроенными, пристроенными нежилыми помещени-

ями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и трансформаторной подстанци-

ей. Все секции жилого дома, подземная автостоянка и пристроенные нежилые помеще-

ния блокируются между собой по подвалу (имеют общие стены). Стена по осям блоки-

ровки VIII-IX (2 и 3 секции) в осях Дс-Жс (3 секции) является межсекционной стеной с 

устройством деформационного шва через которую проходят инженерные сети. Проход 

между подвалами секции 2 и секции 3 обустроен по общему приямку этих секций (оси 

2с-3с). 

Секция 1 и секция 2 имеет функциональную связь с подземной автостоянкой. 

Вход в автостоянку из подъездов секций осуществляется с помощью лифта, опускающе-

гося на нижний технический этаж (подвал) далее через лифтовой холл подвала и тамбур-

шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.  

Пристроенный объем нежилых помещений блокируется по подвалу (имеет общую 

стену) со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Вход в пристроенные нежи-

лые помещения выполнен обособленным от жилой части. 

Секции №1,2,3,4,5 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: 

- секция 1 – имеет 25 надземных этажей (24 жилых этажа, 1 этаж частично со 

встроенным нежилым помещением КДУ, один верхний технический этаж) Один под-

вальный (технический ) этаж; 

- секция 2 -имеет 25 надземных этажей (23 жилых этажа ,1 этаж –встроенно-

пристроенные нежилые помещения, один верхний технический этаж) .Один подвальный 

этаж частично со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями КДУ; 

- секция 3 -имеет 25 надземных этажей (23 жилых этажа ,1 этаж –встроенные не-

жилые помещения, один верхний технический этаж) . Один подвальный(технический ) 

этаж;  

- секция 4, 5 -имеет 20 надземных этажей (18 жилых этажа ,1 этаж –встроенные 

нежилые помещения, один верхний технический этаж) . Один подвальный(технический ) 

этаж. 

Высота типовых жилых этажей секций – 3,0 м, высота первого этажа 3,6 м, высота 

подвального этажа секции №1 и №2 -3,45м ; секций №3, №4и №5 -2,7 м- (от уровня чи-

стого пола этажа до чистого пола следующего этажа),высота пристроенной части к жи-

лой секции №2 -3 м ( от пола до перекрытия) высота верхнего технического этажа – 2.0 м 

(от пола до перекрытия.).  

Кровля основной части здания – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), неэксплуа-
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тируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего водоот-

вода. 

Кровля лестнично-лифтового узла здания – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), 

неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного неорганизованно-

го водоотвода. 

Кровля пристроенной части к жилой секции 2 – плоская (с уклоном не менее 1,0 

%), неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного организован-

ного водоотвода. 

Покрытие кровли основной части здания и лестнично-лифтового узла - двухслой-

ный гидроизоляционный ковёр из рулонных материалов «Техноэласт» - ЭПП (нижний 

слой) и ЭКП (верхний слой).  

На кровле в местах сопряжения участков с навесной фасадной системой, по всему 

контуру сопряжения шириной не менее 3 метра, а также где требуется обслуживание 

размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), предусмотрены хо-

довые дорожки и площадки вокруг оборудования с защитным слоем из цементно-

песчаной стяжки.  

Покрытие кровли пристроенной части- цементно-песчаная стяжка с предусмот-

ренными не более чем через 1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях темпера-

турно-усадочными швами шириной до 10 мм, заполненные герметизирующими масти-

ками. 

Пристроенные нежилые помещения 

Пристроенные нежилые помещения культурно-досугового учреждения имеют 5 

надземных этажей и один подвальный(технический) этаж. 

Высота надземных этажей пристроенной части нежилых помещений 3,6 м(от 

уровня чистого пола этажа до чистого пола следующего этажа), высота подвально-

го(технического) этажа 2,7 м (от пола до перекрытия). 

Кровля основной части здания – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), неэксплуа-

тируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего водоот-

вода. 

Кровля лестнично-лифтового узла – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), неэкс-

плуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного неорганизованного во-

доотвода. 

Покрытие кровли основной части здания и лестнично-лифтового узла - двухслой-

ный гидроизоляционный ковёр из рулонных материалов «Техноэласт» - ЭПП (нижний 

слой) и ЭКП (верхний слой).  

Подземная автостоянка 

Подземная автостоянка имеет 1 надземный этаж (помещение КПП) и 1 подземный 

этаж. 

Высота подземной части от верха плиты пола до низа плиты покрытия – 2,8 – 2,9 

м (плита пола выполняется с уклонами в сторону водосборных лотков).Высота помеще-

ний КПП - 2,9 м. 

Кровля подземной части автостоянки-плоская (с уклоном не менее 1,5 %), эксплу-

атируемая с покрытием из асфальтобетона, брусчатки и газона, согласно генплана, с 

устройством наружного неорганизованного водоотвода. 

Кровля КПП – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), неэксплуатируемая, совме-

щенное покрытие с устройством наружного организованного водоотвода. 

Покрытие кровли - двухслойный гидроизоляционный ковёр из рулонных матери-

алов «Техноэласт» - ЭПП (нижний слой) и ЭКП (верхний слой).  

Над рампами предусмотрено покрытие из монолитного железобетона с устрой-

ством гидроизоляции. 

 

Трансформаторная подстанция 

Проектом предусмотрено размещение комплектной трансформаторной подстан-

ции наружной установки с утеплением 2 КТПН–КК-1000/6/0.4. Изготовитель – ООО 
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«Электрокомплект» г. Красноярск. Трансформаторная подстанция - одноэтажное здание 

полной заводской готовности прямоугольной формы Высота до низа покрытия – 2.4 м. 

Здание имеет двускатную кровлю из сэндвич панелей. Водосток наружный неорганизо-

ванный. 

 

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений объекта ка-

питального строительства. 

Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имею-

щих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требова-

ний, сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасно-

го и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с ограни-

ченными возможностями передвижения (МГН). 

Отделка здания трансформаторной подстанции выполнена с заводской окраской. 

Отделка жилого дома предусмотрена получистовая (указан верхний слой). 

Потолки 

Во встроенных входных тамбурах предусмотрено устройство теплового контура - 

плиты минераловатные с последующим нанесением штукатурного слоя на основе смесей 

сухих строительных на цементном вяжущем, ГОСТ 31356-2007, по сетке. 

-Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90) – жилые комнаты, прихожие, кухни, сануз-

лы в квартирах, помещения для досуговых занятий КДУ. 

-Окраска ВД-ВА-224 Гост 28196-89 – в помещениях КДУ санузлы, умывальные и 

КУИ, помещения автостоянки, КУИ жилой части. 

-Известковая побелка ГОСТ 9179-77–лестничная клетка, лифтовые холлы, тамбу-

ра, помещение хранения светильников, технические помещения ОВ, электрощитовые, 

насосные пожаротушения и хозпитья, помещения узлов ввода ВК и ТС, венткамеры, 

машинные помещения, коридоры. 

Технические помещения верхнего и нижнего технических этажей – без отделки. 

Стены 

Во встроенных входных тамбурах, в лестничной клетке и лифтовом холле (стена, 

граничащая с квартирой), предусмотрено устройство теплового контура - плиты минера-

ловатные с последующим нанесением штукатурного слоя на основе смесей сухих строи-

тельных на цементном вяжущем, ГОСТ 31356-2007, по сетке. 

-Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90) – жилые комнаты, кухни, прихожие, поме-

щения для досуговых занятий КДУ. 

-Штукатурка (ГОСТ 28013-98)- санузлы квартир 

-Известковая побелка ГОСТ 9179-77 -лестничные клетки, лифтовые холлы, там-

бура, коридоры общедомовые. 

-Окраска ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89–санузлы, умывальные, КУИ в помещениях 

КДУ, помещение хранения светильников, технические помещения ОВ, электрощитовые, 

насосные, помещения узлов ввода ВК и ТС и ввода кабеля, венткамеры, машинные по-

мещения, помещения автостоянки. 

-Окраска эмалью на высоту 1800 мм, выше окраска ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89-

КУИ жилой части. 

-Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен  

ГОСТ 6141-91 на всю высоту помещения–мусоросборная камера  

Технические помещения верхнего и нижнего технических этажей – без отделки. 

Полы 

В конструкции пола всех помещений нижнего технического этажа, в санузлах, 

комнатах уборочного инвентаря, мусорокамере предусмотрен гидроизоляционный слой. 

Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях нижнего технического 

этажа предусмотрено устройство пола с уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков. 

В конструкции пола всех помещений первого этажа предусмотрен теплоизоляци-

онный слой (плиты пенополистирольные). 

- Стяжка ц/п раствором М 150 –жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы жилой 
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части. 

-Керамическая напольная плитка износостойкая ГОСТ 6787-2001– лестничная 

клетка, тамбур, лифтовой холл, общие коридоры, технические помещения ОВ, электро-

щитовые, насосные, помещения узлов ввода ВК и ТС, КУИ, мусорокамеры, все помеще-

ния КДУ. 

-Стяжка ц/п раствором М 150, пропитанная флюатами– машинные помещения 

лифтов. 

-Стяжка из цементно-песчаного раствора – помещения для прокладки инженер-

ных коммуникаций. 

-Армированная цементно - песчаная стяжка по теплоизоляционному слою – по-

мещения для прокладки инженерных коммуникаций верхнего технического этажа. 

 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов 

Входные двери в лестничные клетки и наружные входные двери укомплектованы 

притворами, уплотняющими полимерными прокладками, фиксаторами положений «от-

крыто» и «закрыто» и устройствами автоматического закрывания продолжительностью 

не менее 5 с. Наружные входные двери жилой части оборудованы системой домофонной 

связи. 

Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, ГОСТ 30674-99. Открывание фрамуг - 

поворотно-откидное, поворотное (распашное), микропроветривание.  

Блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, ГОСТ 30674-99. Откры-

вание - поворотно-откидное, поворотное (распашное).  

Блоки дверные наружные стальные, распашные, глухие, ГОСТ 31173-2003. 

Блоки дверные внутренние стальные, распашные, глухие, класс по показателю 

звукоизоляции - 1 (32 дБ и более), ГОСТ 31173-2003 (входные в квартиры). 

Блоки дверные металлические, противопожарные, EI30 (технические помещения). 

Ворота промышленные гаражные секционные ГОСТ 31174-2003. 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 

воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями объекта капитального 

строительства. 

Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума огражда-

ющими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в СП 

51.13330.2011. 

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис-

пытаний по ГОСТ 27296-2012. 

Установка входных дверей в жилые помещения (квартиры) с порогом и уплотни-

тельными прокладками в притворах. 

Примыкание конструкций пола к стенам и перегородкам осуществляется через 

вибродемпфирующую прокладку (НГ). 

Применение инженерного оборудования с низкими шумовыми характеристиками. 

Установка инженерного оборудования предусмотрена на упругих (плавающие полы) или 

на вибродемпфирующим основаниях (с помощью пружинных, резиновых или комбини-

рованных виброизоляторов). 

Монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов. 

Крепление плинтусов только к стенам и перегородкам. 

Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключа-

ющих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограж-

дающие жилые комнаты. 

Тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, 

а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возник-

новение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин, 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

инженерным обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. Красноярске. Жилой дом №1 с пристроенными, со встроенно- 

пристроенными нежилыми помещениями, с подземной автостоянкой»   №24-2-1-2-0034-17 
14 

щелей и не плотности.  

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 

перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в гильзах с заполнением эластичным 

материалом (НГ), допускающих температурные перемещения и деформации труб без 

образования сквозных щелей и не уменьшающий требуемый предел огнестойкости ос-

новной конструкции. 

Кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков между 

блоками на всю глубину цементно-песчаным раствором. Межквартирные и межкомнат-

ные перегородки тщательно оштукатуриваются безусадочным раствором. 

Вентиляционные отверстия, смежных по вертикали квартир, сообщаются между 

собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж. 

Ограждающие конструкции предусмотрены из материалов с плотной структурой, 

не имеющей сквозных пор.  

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис-

пытаний по ГОСТ 27296-2012. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограж-

дающими конструкциями: 

- перекрытия между помещениями квартир: 60,0 дБ;  

- перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользова-

ния: 60,0 дБ;  

- стены между квартирами: 56,0 дБ;  

- перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры: 45,0 дБ;  

- входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования: 32,0 дБ; 

- светопрозрачные ограждающие конструкции жилых помещений квартир: 26 

дБА. 

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренни-

ми ограждающими конструкциями 

Согласно проектных решений собственником каждой квартиры на плиту пере-

крытия укладывается звукоизоляционный слой, расчетный уровень ударного шума со-

ставит- 54,0 дБ; рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции даны в ин-

струкции по эксплуатации квартир. 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающие без-

опасность полета воздушных судов, выполнены в соответствии выполнения требований 

Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 г. № 119 «Об утвержде-

нии Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств 

на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 

оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов» (высота здания более 50,0 м): 

- устройство светового ограждения на самой верхней части (точке), состоящее не 

менее из двух сдвоенных заградительных огней, работающих одновременно или по од-

ному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при вы-

ходе из строя основного огня. Места установки – крайние углы и по периметру кровли 

на расстоянии не более 45 м; 

- размещение заградительных огней с учетом видимости не менее двух огней с 

любого направления в горизонтальной плоскости; 

- в качестве заградительных огней низкой интенсивности применяются огни по-

стоянного излучения красного цвета, сила света которых в любом направлении должна 

быть не менее 10 кд; 

- для крепления заградительных огней устанавливаются трубостойки диаметром 

25 мм на высоту 500 мм выше ограждения кровли. 
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

«Объемно-планировочные решения» 

В нижнем подвальном (техническом) этаже размещаются: 

-секция 1: - электрощитовая, техническое помещение для прокладки инженерных 

коммуникаций, помещение насосной пожаротушения и хозпитья, помещение хранения 

светильников;  

- секция 2 -электрощитовая, ИТП, техническое помещение для прокладки инже-

нерных коммуникаций, венткамеры, тамбур-шлюзы, встроенно-пристроенное помеще-

ние КДУ;  

- секция 3 –, электрощитовая помещение для прокладки инженерных коммуника-

ций, ИТП; 

- секция 4 –электрощитовая, помещение для прокладки инженерных коммуника-

ций, насосная хозпитья, насосная пожаротушения, техническое помещение ОВ, КУИ; 

- секция 5 – электрощитовая, помещение для прокладки инженерных коммуника-

ций, техническое помещение ОВ. 

Пристроенные нежилые помещения - электрощитовая, помещение для прокладки 

инженерных коммуникаций, помещение узла ввода ВК, ИТП. 

Из помещения электрощитовой и насосной пожаротушения предусмотрен от-

дельный вход/выход непосредственно на площадку наружной лестницы.  

Нижний технический этаж каждой секции, имеет не менее 2-х выходов (при пло-

щади более 300 м кв.) по наружным открытым лестницам. В наружных стенах каждой 

секции, предусмотрено устройство окон размером не менее 0,90х1,20(h) м (общей пло-

щадью световых проемов - не менее 0,20 % площади пола) (пункт 7.4.2 СП 

54.13330.2011). 

Первый этаж, отметка основного уровня - «0,000» 
Первый этаж всех секций предназначен для размещения встроенно-пристроенных 

нежилых помещений (учреждение культурно – досугового назначения), входной группы 

жилой части здания, мусоросборной камеры. Помимо этих помещений в секции №1 рас-

положены одноуровневые квартиры. Состав квартир: 2-1-1. 

В состав учреждения культурно - досугового назначения входят: 

-17 помещений для досуговых занятий (из них 12 расположены во встроенно-

пристроенной части жилого дома, а 5 в пристроенной части);  

-санитарные узлы, умывальные, комнаты уборочного инвентаря. 

В каждое помещение КДУ встроенно-пристроенной части предусмотрен отдель-

ный вход/выход. Каждая входная группа состоит из входной площадки, пристроенного 

или встроенного входного тамбура. 

Входная группа в пристроенную часть нежилых помещений состоит из входной 

площадки, пристроенного двойного тамбура и вестибюля с лифтовым узлом и лестнич-

ной клеткой для вертикальной коммуникации  

В состав помещений входной группы жилой части здания входят: двойной там-

бур, лестничная клетка, лестнично - лифтовой холл, помимо этих помещений в секциях 

№1 и №2 размещено помещение уборочного инвентаря. 

Помещение мусоросборной камеры встроенное, обособленное, ширина – не менее 

1,5 м в чистоте, высота – не менее 2,2 м, ширина дверей – не менее 0,9 м. Мусоросборная 

камера имеет самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, изолированной 

от входа в здание глухой стеной размером не менее ширины двери. 

 

Типовые этажи секций, предназначены для размещения помещений жилого, об-

служивающего и вспомогательного назначений. 

В состав помещений жилого назначения входят одноуровневые квартиры с коли-

чеством жилых комнат 1, 2, 3,4. 

Типология помещений жилого назначения (по часовой стрелке от лестничного 

блока): 

- блок-секция №1. Состав квартир: 2-1-1-4;  
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- блок-секция №2- Состав квартир:3-1-2-1-1-3; 

- блок-секция №3 Состав квартир: 3-1-2-1-2; 

- блок-секция №4 Состав квартир: 4-2-1-34; 

- блок-секция №5 Состав квартир: 1-1-1-2-2. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза-

имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. 

В составе проектируемых квартир предусмотрены жилые комнаты, коридоры, 

кухни, кухни-ништ, санузлы, балконы или лоджии. Жилые комнаты и кухни квартир 

имеют естественное освещение.  

Верхний технический этаж («тёплый» чердак), предназначен для размещения по-

мещений технического назначения здания. В состав помещений входят: технические по-

мещения для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов. 

Выход на кровлю здания осуществляется из лестничной клетки. 

Доступ на кровлю лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой 

наружной лестнице. 

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций каждой секции зда-

ния. 

В каждой секции жилого дома запроектирована одна лестничная клетка с есте-

ственным освещением и выходом на неё через наружную воздушную зону по открытому 

переходу (тип лестницы Н1).  

В пристроенных нежилых помещениях для эвакуации с этажей предусмотрены 

две лестничные клетки типа Л1. 

При всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздуш-

ной зоны в незадымляемую лестничную клетку) предусматривается устройство двойного 

тамбура. 

Секции 1,2,3 жилого дома оборудованы 3-мя лифтами – один грузоподъемностью 

400 кг и два грузоподъемностью 1000 кг (один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг 

предназначен для перевозки пожарных подразделений). 

Секции 4,5 жилого дома оборудованы 2-мя лифтами – один грузоподъемностью 

400 кг и один грузоподъемностью 1000 кг ( предназначен для перевозки пожарных под-

разделений). 

В пристроенном объёме нежилых помещений предусмотрено два лифта, один 

грузоподъёмностью 1000 кг с функцией «перевозка пожарных подразделений», второй 

грузоподъёмностью 1150 кг.( доступный для МГН, с глубиной кабины не менее 

1500х1700). 

Во всех секциях лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены для транспор-

тирования человека на носилках и инвалидов на кресле-коляске имеют размер кабины 

(ширина глубину) 1,1 2,1 м и ширину дверного проема 0.9 м. 

Секции 1,2 жилого дома имеют функциональную связь со встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой с помощью лифтов. Вход в подземную автосто-

янку осуществляется через лифтовой холл и тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха 

при пожаре. На уровень нижнего технического этажа (-3.450) опускаются лифты для пе-

ревозки пожарных подразделений. Лифтовой холл играет роль 1-го тамбура, далее вход 

во 2-ой тамбур-шлюз 1-го типа, и из него на уровень подземной автостоянки (-4.370) по 

лестничным маршам. 

Здание оборудовано системой организованного мусороудаления.  

 

«Конструктивные решения» 

Уровень ответственности сооружений – нормальный (II); 

Коэффициент надежности по ответственности γn - 1,0; 

Категория сложности природных условий площадки строительства - сложная, по 

сейсмичности - опасная, по пучению - весьма опасная. 

Природные условия площадки строительства: 

- строительно-климатическая зона - I В; 

3 
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- нормативное значение ветрового давления (III ветровой район) - 0,38 кПа; 

- нормативное значение веса снегового покрова (III район) - 1,5 кПа; 

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 1,74 м; 

- сейсмичность района – 6 баллов. 

Для арматурных изделий в проекте приняты стали следующих марок:  

Для стали А500С – Ст3сп 

Для стали класса АIII – 25Г2C 

Для стали класса АI – Вст3сп. 

Фундаменты. Конструктивные и технические решения. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Енисейбурвод» в 2017 

году, шифр 11-3/17-ИГИ. 

В соответствии с выводами изысканий и посадкой зданий на местности для зда-

ния приняты фундаменты на свайном основании. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке по генплану: 

- для секций 1, 2 и подземной автостоянки - 207,55; 

- для секций 3 – 5 – 207,00; 

- для пристроенных нежилых помещений – 208,15. 

Нижний конец свай опирается на четвертичный аллювиальный суглинок твердый 

и полутвердый, непросадочный (ИГЭ-4). 

Сваи приняты забивные ударостойкие по серии 1.011.1-10 выпуск 1, типа 

С160.30-6У, С180.30-6У, С190.30-6У, С200.30-6У. Бетон свай класса В25, F200, W6, рас-

четная нагрузка на сваю принята 65,0 т (для секций 1 – 3), 60 т (для секций 4, 5), 55 т 

(для пристроенных нежилых помещений), 50 т (для встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки). Несущая способность свай 91 т, 84 т, 77 т, 70 т соответственно. Длина свай 

- 16,0 м (для встроенно-пристроенной подземной автостоянки), 18 м (для секций 1, 3, 5 и 

пристроенных нежилых помещений), 19 м (для секции 2), 20 м (для секции 4). Перед 

массовой забивкой свай выполнить динамические испытания 27 свай и статические ис-

пытания 8 свай согласно ГОСТ 5686-12. Проектом предусмотрено устройство лидерных 

скважин диаметром 300 мм глубиной от 9,65 м до 11,9 м. 

Ростверки разработаны: 

- плитные высотой 1800 мм для секций 1 – 3; 

- столбчатые и ленточные высотой 1200 мм и 600 мм соответственно, а также 

плитные высотой 1300 мм под ядра жесткости для секций 4, 5, плит; 

- столбчатые и ленточные высотой 750 мм и 600 мм соответственно для встроен-

но-пристроенной подземной автостоянки и пристроенных нежилых помещений. 

Бетон ростверков принят класса В25, F150, W6 с армированием стержнями диа-

метром 12, 16, 20, 22 А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметрами 8, 10 А240 по ГОСТ 

5781-82. Выпуски для сопряжения со стенами, диафрагмами жесткости и колоннами 

предусмотрены из арматуры диаметром 12, 16, 22, 28, 32, 36 А500С по ГОСТ Р 52544-

2006. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7.5 тол-

щиной 100 мм. 

Для защиты ростверков от воздействия грунтовых вод предусмотрено выполнить 

оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов. Материал гидроизоля-

ции «Унифлекс ЭПП» ТУ 5774-001-17925162-99 по праймеру битумному «ТехноНИ-

КОЛЬ №1» ТУ 5775-011-17925162-2003. 

Жилой дом №1 состоит из 5 секций: 1 и 2 секции разделены деформационным 

швом толщиной 250 мм, секции 3 и 4 разделены между собой деформационным швом 

толщиной 150 мм, секции 4 и 5 разделены деформационным швом толщиной 100 мм. 

Секции 2 и 3 соединены между собой подземным переходом в уровне подвала. Секции 1 

и 2 имеют выходы в подземную автостоянку из подвала. 

Секция 1 жилого дома сложного очертания в плане, 24-хэтажная с техэтажом и 

подвалом. Габариты в осях 24,3х15,6 м.  

Секция 2 жилого дома сложного очертания в плане, Г-образная, 24-хэтажная с 
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техэтажом и подвалом. Габариты в осях 21,35х28,6 м. 

Секция 3 жилого дома сложного очертания в плане, 24-хтажная с техэтажом и 

подвалом. Габариты в осях 27,1х16,35 м. 

Секция 4 жилого дома сложного очертания в плане, 19-тиэтажная с техэтажом и 

подвалом. Габариты в осях 27,2х15,6 м. 

Секция 5 жилого дома сложного очертания в плане, 19-тиэтажная с техэтажом и 

подвалом. Габариты в осях 27,79х16,4 м. 

Высота подвального этажа – 3,11 м в секциях 1 и 2 и 2,36 м в секциях 3-5; высота 

первого этажа – 3,6 м; высота типового этажа – 3,0 м; чердака – 2,1 м (от верха плиты до 

потолка). 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка сложного очертания в плане, 1-

ноэтажная. Габариты в осях 46,2х54,3 м. В осях 6 и 7 устроен деформационный шов 

толщиной 50 мм в плите пола и плите покрытия. Высота от верха плиты пола до низа 

плиты покрытия – 2,8 – 2,9 м (плита пола выполняется с уклонами в сторону водосбор-

ных лотков). 

Пристроенные нежилые помещения прямоугольного очертания в плане, 5-

тиэтажные с подвалом. Габариты в осях 42х15,5 м. Высота подвала до низа балки пере-

крытия – 2,3 м; высота 1- 4 этажей – 3,6 м; высота 5-ого этажа до низа балки перекрытия 

3,34 м. Пристроенные нежилые помещения смежные по оси  Г с подземной автостоянкой 

в уровне подвала, выхода в подземную автостоянку не имеют. 

Конструктивная схема секций жилого дома – каркасно-стеновая; подземной авто-

стоянки – неполный каркас; пристроенных нежилых помещений – каркасная. Простран-

ственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой каркаса с 

диафрагмами и ядрами жесткости с монолитными перекрытиями и колоннами зданий, 

жестко заделанными в фундамент.  

Расчеты каркасов выполнены с использованием программного комплекса SCAD. 

Моделирование материалов несущих конструкций в программной среде осуществлялось 

параметрически. 

Несущие конструкции секций жилого дома: 

- колонны железобетонные монолитные сечением 500x500 мм и 400х400 мм за-

проектированы из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали диаметром 36, 32, 28, 

25, 22 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диаметром  8, 10 А240 по ГОСТ 

5781-82; 

- плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные толщиной 200 

мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4 армирование выполнено из арматурной 

стали диаметром 8, 10, 16 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8 А240 по 

ГОСТ 5781-82. В зоне продавливания предусмотрена установка каркасов; 

- стены подвала железобетонные монолитные толщиной 200 мм, разработаны из 

бетона класса В25, F100, W4 армирование выполнено у наружной и внутренней грани из 

арматурной стали диаметром 8, 12 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диамет-

ром 8 А240 по ГОСТ5781-82.  Для защиты стен подвала и плиты подвала от воздействия 

грунтовых вод предусмотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию поверхностей, со-

прикасающихся с грунтом. Материал гидроизоляции «Унифлекс ЭПП» ТУ 5774-001-

17925162-99 по праймеру битумному «ТехноНИКОЛЬ №1» ТУ 5775-011-17925162-2003; 

- ядро жесткости - железобетонные монолитные стены толщиной 300 мм и 200 

мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4, армирование выполнено у наружной и 

внутренней грани из арматурной стали диаметром 16, 12, 8 класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 и диаметром 8А240 по ГОСТ5781-82. 

- лифты: в 1 - 3 секциях здания предусмотрено устройство трех лифтов, в 4 и 5 

секциях – двух лифтов. Стены шахты лифта монолитные железобетонные, толщиной 160 

мм. 

- лестницы разработаны в сборно-монолитном исполнении, лестничные марши - 

сборные по чертежам разработки КЖБМК. Верхний лестничный марш – лестница сталь-

ная, по серии 1.450.3-6, вып.1. Межэтажная площадка монолитная толщиной 200 мм, ар-
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мирование из арматурной стали диаметром 8, 12, 20 класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82 из бетона класса В25, F100, W4. Ограждение 

из трубы по ГОСТ10704-91, сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-80. 

Несущие конструкции встроенно-пристроенной подземной автостоянки: 

- колонны железобетонные монолитные сечением 400х400 мм запроектированы 

из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали диаметром 28 класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 и стали диаметром 8А240 по ГОСТ 5781-82; 

- плита покрытия безригельная, железобетонная монолитная толщиной 250 мм с 

капителями 2х2 м толщиной 250 мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4 арми-

рование выполнено из арматурной стали диаметром 10, 16, 20 класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006, диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-8; 

- наружные стены железобетонные монолитные толщиной 200 мм, разработаны из 

бетона класса В25, F100, W4 армирование выполнено у наружной и внутренней грани из 

арматурной стали диаметром 8, 12 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диамет-

ром 8 А240 по ГОСТ5781-82. Для защиты стен от воздействия грунтовых вод преду-

смотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию поверхностей, соприкасающихся с 

грунтом. Материал гидроизоляции «Унифлекс ЭПП» ТУ 5774-001-17925162-99 по прай-

меру битумному «ТехноНИКОЛЬ №1» ТУ 5775-011-17925162-2003; 

- въездная рампа железобетонная монолитная, разработана из бетона класса В25, 

F100, W4 армирование выполнено из арматурной стали диаметром 8, 10, 12, 16 класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- лестница разработана в монолитном исполнении, лестничные площадки моно-

литные толщиной 200 мм армирование из арматурной стали диаметром 8, 12, 20 класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82 из бетона класса 

В25, F100, W4. Ограждение из трубы по ГОСТ10704-91, сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-

80. 

Несущие конструкции пристроенных нежилых помещений: 

- колонны железобетонные монолитные сечением 400х400 мм запроектированы 

из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали диаметром 32, 28, 25 класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диаметром 8А240 по ГОСТ 5781-82; 

- плиты перекрытия железобетонные монолитные толщиной 200 мм по монолит-

ным балкам высотой 600 мм (с учетом толщины плиты), разработаны из бетона класса 

В25, F100, W4 армирование выполнено из арматурной стали диаметром 8, 10, 12, 16, 20, 

22, 28 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- стены подвала железобетонные монолитные толщиной 200 мм, разработаны из 

бетона класса В25, F100, W4 армирование выполнено у наружной и внутренней грани из 

арматурной стали диаметром 8, 12 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диамет-

ром 8 А240 по ГОСТ5781-82. Для защиты стен подвала и плиты подвала от воздействия 

грунтовых вод предусмотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию поверхностей, со-

прикасающихся с грунтом. Материал гидроизоляции «Унифлекс ЭПП» ТУ 5774-001-

17925162-99 по праймеру битумному «ТехноНИКОЛЬ №1» ТУ 5775-011-17925162-2003; 

- стены ядра жесткости железобетонные монолитные стены толщиной 200 мм, 

разработаны из бетона класса В25, F100, W4, армирование выполнено у наружной и 

внутренней грани из арматурной стали диаметром 12, 8 класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и диаметром 8А240 по ГОСТ5781-82. 

- лифты: в здании предусмотрено устройство двух лифтов. Стены шахты лифта 

монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

- лестницы разработана в сборно-монолитном исполнении, лестничные марши - 

сборные по чертежам разработки КЖБМК. Верхний лестничный марш – лестница сталь-

ная, по серии 1.450.3-6, вып.1. Межэтажная площадка монолитная толщиной 200 мм, ар-

мирование из арматурной стали диаметром 8, 12, 20 класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82 из бетона класса В25, F100, W4. Ограждение 

из трубы по ГОСТ10704-91, сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-80. 

Ограждающие конструкции секций 1-5 жилого дома и пристроенных нежилых 
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помещений приняты самонесущие кирпичные трехслойные. Внутренний слой кирпич 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 толщиной 250мм. 

Утеплитель ТехноЛайт Оптима толщиной 140 мм, ТехноВент Стандарт 50 мм. Облицов-

ка – плиты фасадные в системе навесного вентилируемого фасада. 

Наружные стены за балконными витражами секций 1-5 жилого дома выполняют-

ся из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 

толщиной 250 мм. Утеплитель Технофас Экстра толщиной 180 мм и слой штукатурки по 

оцинкованной сетке с окраской фасадными красками. 

Внутренние межквартирные стены секций 1-5 жилого дома толщиной 250 мм вы-

полняются из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100. 

Армирование кирпичных стен выполняется сеткам из арматуры диаметром 5 Вр1 

по ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100х100мм через 600 мм по высоте, крепление к железобе-

тонным стенам производить через 2 анкера диаметром 8 АIII длиной 400 мм по ГОСТ 

5781-82 в трех местах по высоте с забуриванием в железобетонную стену и колонны на 

100 мм. Предусмотрено крепление стен к перекрытию. 

Внутриквартирные перегородки и перегородки в пристроенных нежилых поме-

щениях выполняются из кирпича КР-р-пу 250×120×65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на 

растворе М50 толщиной 120мм. В с/у перегородки выполняются из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50. Предусмотрено крепление 

перегородок к перекрытию. Крепление к железобетонным колоннам и стенам преду-

смотрено через 1000 мм по высоте через анкер из арматурного стержня диаметром 8 АIII 

по ГОСТ 5781-82 длиной 400 мм с забуриванием в колонну или железобетонную стену 

на 100 мм. 

Вентиляционные шахты выполняются из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1 вып. 1. 

Мусоропровод предусмотрен в каждой секции жилого дома и выполнен в соот-

ветствии с проектом «Мусоропроводы для жилых и общественных зданий» МЖО3-

000.00.000, ООО «Инвест-КС». Ствол из нержавеющей стали диаметром 400 мм, выше 

отм. +56.940 диаметром 300 мм. На верхней части мусоропровода установлено очистное 

устройство по ТУ 4924-001-97611259-2010. 

Входы в здания выполнены из монолитного железобетона и металлических кон-

струкций. Бетон класса В25, F100, W4 подготовка из бетона класса В7.5. Армирование 

ступеней выполнено сетками из арматурной стали диаметром 8, 12 А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 и диаметром 8 А240 по ГОСТ6727-80. Ограждение из трубы по ГОСТ 10704-

91, сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-80. 

Конструкции козырьков – стальные, стойки из профиля 120х120х6 по ГОСТ 

30245-2003, балки из швеллера 14П по ГОСТ 8240-97, обрамления из профиля 50х50х5 

по ГОСТ 30245-2003, сталь С235 по ГОСТ 27772-88. Крепление стоек к монолитной 

плите входа шарнирное, на двух анкерных шпильках HILTI HIT-Z M12х105. Крепление 

балки козырька к плите перекрытия анкерных шпильках HILTI HIT-Z M12х105. Покры-

тие козырька из профилированного настила Н60-845-0.7. ГОСТ 24045-2012, сталь С235, 

ГОСТ 27772-2015. 

 

Раздел «Навесная фасадная система. Конструктивные и технические реше-

ния» 

Проектным решением предусмотрена облицовка жилого дома № 1 с пристроен-

ными, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Петра Подзолкова в г. 

Красноярске навесной фасадной системой «Тимспан» типа «ТС-2004002» (ТС № 4513-

15) с использованием в качестве облицовочного материала керамогранитных плит. Для 

стен внутри застекленных лоджий применяется декоративный штукатурный слой по 

утеплителю. 

Проектной документацией предусмотрена ежегодная проверка целостности НФС 
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с составлением соответствующего акта осмотра. 

В качестве утеплителя используются плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем в 2 слоя: внутренний слой Технолайт Оптима (ТС № 

4252-14), толщиной 130 мм и 140 мм и наружный слой ТехноВент Стандарт (ТС № 4254-

14), толщиной 50 мм. Монтаж следует проводить с использованием сухого утеплителя. 

Для двухслойного утепления применяются в качестве внутреннего слоя утепли-

тель плотностью не менее 30 кг/м
3
, а в качестве внешнего слоя утеплитель плотностью 

не менее 80 кг/м
3
 и толщиной не менее 40 мм. 

Значение величины воздушного зазора составляет не менее 40 мм. 

Ветрогидрозащитная мембрана применяется только для угловых зон. Ветрогидро-

защитная мембрана применяется класса горючести НГ; марка применяемой ветрогидро-

защитной мембраны должна соответствовать маркам, указанным в ТС № 4513-15 и экс-

пертном заключении № 5-311 от 19.12.2016 г. 

Кронштейны в проекте для наружных стен применены регулируемые 80х80х190 

мм, 80х80х250 мм. При использовании кронштейнов с удлинительной вставкой обяза-

тельна дополнительная фиксация удлинителя к базовой части кронштейна с помощью 

вытяжной заклепки из коррозионностойкой стали. 

Расчетный вылет системы – 250 мм, 300 мм, 350 мм.  

Для распределения осевого вырывающего усилия анкерного крепителя для в 

верхней зоне вертикального профиля выборочно установлены 2 несущих кронштейна. 

При этом распределение усилий между этими кронштейнами поровну. Расстояние меж-

ду несущими кронштейнами установленными парой не должно превышать величину 

расчетного шага. Максимальный шаг кронштейнов по вертикали и горизонтали не долж-

ны превышать расчетный. 

Крепление кронштейнов принято с помощью анкерных крепителей RAWLPLUG 

R-FF1-N-10K100/DT 10x100 (ТС № 4947-16) с распорным шурупом из углеродистой ста-

ли с горячими цинковыми покрытиями. Предусмотрено проведение испытаний анкеров 

согласно ТС № 4947-16. 

Для крепления между собой элементов системы применяются вытяжные заклепки 

из коррозионностойкой стали. Рекомендуемое значение осевого выдергивающего уси-

лия, принимаемые по ТС № 4947-16: 

- для кирпича=2,4 кН; 

- для бетона=3,0 кН. 

Расстановка кронштейнов на поле стены по горизонтали для крепления керамо-

гранитных плит принята 0,606 м. 

По результатам расчетов максимальное значение анкерного крепителя на вырыв 

для стен из кирпича составляет в рядовой зоне – 1,58 кН (на высоте от 30 м до 80 м), в 

угловой зоне – 1,75 кН (на высоте от 30 м до 80 м); для стен из железобетона в рядовой 

зоне – 1,83 кН (на высоте от 30 м до 80 м), в угловой зоне – 2,07 кН (на высоте от 0 м до 

30 м). 

Для облицовки керамогранитом шаг в рядовой зоне между несущими кронштей-

нами 900 мм (850 мм на высоте от 30 м до 80 м), между опорными 900 мм (850 мм на вы-

соте от 30 м до 80 м). Шаг в угловой зоне между несущими кронштейнами 650 мм (550 

мм на высоте от 30 м до 80 м), между опорными кронштейнами 650 мм (550 мм на высо-

те от 30 м до 80 м). 

Срок службы НВФ, выполненных из вышеперечисленных материалов, составляет 

не менее 30-40 лет. 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений»: 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Данный подраздел проекта разработан на основании задания на проектирование, 

технических условий, и в соответствии с действующей нормативно-технической 
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документацией. 

Наружные сети электроснабжения 0,4кВ 

Электроснабжение жилого дома выполнено в соответствии с техническими 

условиями, выданными ООО «АЭС». 

На основании технических условий источником питания является проектируемая 

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250кВА. 

Проект электроснабжения 10 кВ выполнен сетевой организацией. 

По надежности электроснабжения потребители относятся к потребителям II-ой, 

III-ей и, частично, I-ой категории: 

- жилые секции – II-и I категории электроснабжения; 

- встроенные и пристроенные нежилые помещениям - III-и I категории 

электроснабжения; 

- встроенно-пристроенная подземная автостоянка - III-и I категории 

электроснабжения; 

- наружное освещение – III-я категория электроснабжения. 

В жилом доме приняты ВРУ с ручным переключением на резервное питание, 

электроприемники 1 категории надежности подключены через устройство 

автоматического ввода резерва АВР. 

 

Основные показатели проекта 

Здания и 

сооружения 
Потребители 

Расчетная  

мощность, кВт 

Жилой дом № 1 - жилая часть 791,0 

- встроенные нежилые помещения 107,0 

Пристроенные 

нежилые 

помещения 

- пристроенные нежилые помещения 

109,5 

Встроенно-

пристроенная 

подземная 

автостоянка 

- встроенно-пристроенная подземная 

автостоянка 
37,7 

Территория 

жилого дома №1 

- наружное освещение 
8,5 

ИТОГО  963,3 

В нормальном режиме электроснабжение 0,4 кВ нагрузок I категории осуществ-

ляется от разных секций РУ-0,4кВ проектируемой ТП. 

В аварийном режиме, при выходе из строя одного из вводов происходит автома-

тическое переключение обесточенной нагрузки во ВРУ с помощью АВР к работающему 

вводу. 

Для электроприемников, запитанных по II категории электроснабжения, в ава-

рийном режиме при выходе из строя одного из трансформаторов, происходит переклю-

чение обесточенной нагрузки к работающему трансформатору вручную с помощью ру-

бильника. 

Трансформаторная подстанция 

Электроснабжение 0,4 кВ жилого дома со встроенными и пристроенными нежи-

лыми помещениями, и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой предусмотрено 

от трансформаторной подстанции 2КТПН-КК-1250/10/0,4 полной заводской готовности, 

утепленной-изготовленной из сэндвич-панелей с утеплителем из базальтовой плиты, ли-

цензированной. 

В подстанции на напряжение 10 кВ проектом принята одинарная секционирован-

ная (на две секции с двумя разъединителями) система сборных шин, к которым присо-

единены по две кабельные линии и два силовых трансформатора. 
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РУ-10кВ комплектуется камерами КСО-393М. В качестве коммутационных аппа-

ратов вводных и отходящих ячеек приняты выключатели нагрузки типа ВНА-10 с при-

водом местного управления, заземлителем типа ЗР-10, на линии к трансформатору – ва-

куумные выключатели. 

Ошиновка РУ-10 кВ устойчива при сквозном ударном токе короткого замыкания 

51 кА. 

РУ-0.4кВ комплектуется панелями ЩО-70-3. 

В подстанции трансформаторы мощностью 1250 кВА присоединены к щиту 0,4кВ 

через автоматические выключатели соответствующего номинала. Шины щита секциони-

рованы на две секции через два разъединителя и выключатель. Сечение сборных шин 

щита 0,4 кВ принято с учетом перегрузки силовых трансформаторов на 140 % и прове-

рено на термическую и динамическую устойчивость при ударном токе однофазного ко-

роткого замыкания до 51 кА. 

Соединение трансформаторов со щитом 0,4 кВ осуществляется голыми плоскими 

шинами, с камерами КСО - кабелем. 

Для учета активной и реактивной электрической энергии со стороны напряжения 

0,4 кВ силовых трансформаторов в ТП предусмотрена установка трёхфазных, мно-

гофункциональных счетчиков СЕ304 S32632IY; кл. т.0,5S на вводных панелях. 

Расчетный учет электроэнергии производится счетчиками активной энергии пер-

вого класса точности, установленными в вводно-распределительных панелях (ВРУ) по-

требителей.  

По молниезащитным мероприятиям трансформаторная подстанция относится к III 

категории молниезащиты. 

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из круга диамет-

ром 8мм, с шагом ячейки не менее 10х10м, уложенная на кровле и соединенная токоот-

водами с наружным контуром заземления.  

Для защиты от поражения электрическим током, вокруг ТП запроектирован 

наружный контур заземления, состоящий из вертикальных электродов из круга, оцинко-

ванного диаметром 18мм, длинной 5м, соединенных горизонтальным заземлителем из 

оцинкованной полосовой стали 40х5мм. Вокруг ТП, на расстоянии не далее 1 м, запроек-

тирован дополнительный наружный контур, состоящий из горизонтального заземлителя 

сеч.40х5мм, соединённым с основным контуром подстанции. 

Сопротивление наружного контура заземления ТП должно быть не более 4 Ом в 

любое время года. 

Электроснабжение 0,4 кВ 

Электроснабжение 0,4 кВ потребителей жилого дома со встроенными и пристро-

енными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянки по 

стороне 0,4 кВ выполнено кабельными линиями. 

Кабели 0,4кВ приняты марки типа ААП2л-1,0кВ и АВПбШв-1,0кВ разных сече-

ний. Марка кабелей принята на основании действующих «Единых технических указаний 

по выбору и применению электрических кабелей». 

Сечения кабелей выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке, проверены 

по потере напряжения в сети и по условию отключения однофазного тока короткого за-

мыкания.  

Кабельные линии 0,4кВ марки ААП2л-1,0кВ от ТП до ВРУ потребителей проло-

жены в траншеях на глубине 0,7 м, при пересечении с автодорогами на глубине 1,0 м от 

планировочной отметки земли.  

При пересечении кабельных линий с подземными коммуникациями, кабели про-

ложены в гибких гофрированных двустенных ПНД трубах. На остальных участках, в 

траншеях, кабели закрыть полнотелыми строительными кирпичами. Прокладка кабель-

ных линий выполнена в траншеях по типовой серии А11-2011 «Прокладка кабелей 

напряжением до 35кВ в траншеях». 

Наружное освещение 

Наружное освещение территории жилого дома выполнено консольными светиль-
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никами наружного освещения типа ЖКУ 30N -250-001 с лампами ДнаТ-250, установлен-

ными на металлических несиловых фланцевых круглоконических опорах НФК-6,0-02-ц 

высотой 6 м с кабельным подводом питания. 

Для установки светильников предусмотрены кронштейны уличного освещения на 

два светильника типа 1.К2-1.5-1.5-/180-Ф3, типа 1.К2-1.5-1.5-/90-Ф3, а так же кронштей-

ны на один светильник типа 1.К1-1.5-1.5-Ф3. 

Мощность светильников, расстановка опор на плане приняты из расчета создания 

освещенности: 10лк для игровых, спортивных площадок, 4лк для проездов и тротуаров, 

6лк для мест парковок автомобилей, 2 лк для пешеходных дорожек. 

Сеть наружного освещения запроектирована от шкафа уличного освещения, уста-

новленного на стене ТП на высоте 1,8м. 

Питание шкафа уличного освещения запроектировано от РУ-0,4 кВ ТП кабелем 

АВВГнг-4х25мм-1,0 кВ. 

Провод в опорах, для зарядки светильников, принят ВВГнг-3х1,5мм2. 

Сети наружного освещения запроектированы кабелями марки АВПбШв-1,0 кВ на 

глубине 0,7 м. Прокладка кабелей в траншее выполнена в соответствии с типовым про-

ектом А11-2011«Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Пересечения 

кабелей с подземными коммуникациями предусмотрены в жестких гофрированных дву-

стенных ПНД трубах, на остальных участках кабель по всей длине защищен кирпичами. 

Шкаф уличного освещения заземлить, подключив его к наружному контуру за-

земления подстанции. 

Проектом предусмотрено: 

- автоматическое управление наружным освещением от фотореле, в зависимости 

от уровня естественной освещенности и реле времени; 

- ручное управление наружным освещением кнопками на щите, установленными 

на дверях шкафа ШУО. 

Экономия электроэнергии в соответствии с действующими нормами и стандарта-

ми обеспечивается следующими мероприятиями и техническими решениями: 

- применено электрооборудование, прошедшее сертификацию по показателям 

энергетической эффективности (ГОСТ Р51386-99); 

- для распределения электроэнергии по трансформаторным подстанциям исполь-

зуется напряжение 10кВ; 

- предусмотрено дистанционное и автоматическое управление электроосвещени-

ем. Сети освещения запроектированы 3-х фазные, где светильники подключены с чере-

дованием фаз - А, В, Сн (фаза ночного режима освещением).  

Жилая часть 

Электроснабжение жилого дома выполнено в соответствии с техническими усло-

виями, выданными ООО «АЭС». 

На основании технических условий источником питания является проектируемая 

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250кВА. 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 

• электробытовые приборы квартир - осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, переносная электробытовая техника; 

• лифты; 

• общедомовые осветительные и силовые нагрузки;  

• санитарно-технические устройства. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями относятся к потребителям II-ой, III-ей и, частич-

но, I-ой категории. 

Для обеспечения II категории электроснабжения в жилом доме принято ВРУ с 

ручным переключателем на резервное питание, для I категории – ВРУ с устройством ав-

томатического ввода резерва (АВР). 

Для электропитания потребителей жилого дома установлены вводно-

распределительные устройства в электрощитовых в подвалах. 
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Вводно-распределительные устройства состоят из вводных и распределительных 

панелей типа ВРУ с автоматическими выключателями на отходящих линиях, с блоком 

автоматического управления освещением и распределительных щитов. Потребители I 

категории электроснабжения подключены от щитов гарантированного питания через 

вводно-распределительное устройство с АВР. 

Учетно-распределительные этажные щитки типа ЩЭ монтируются в электрони-

шах и запитываются по магистральной схеме от распределительных панелей типа ВРУ1. 

Ввод в квартиру 220В. 

Щитки укомплектованы для каждой квартиры вводным автоматическим выклю-

чателем на 63А, распределительными автоматическими выключателями на 40А, 25 А, 

16А, счетчиком активной энергии, а также розетками 220В, 16А для возможности под-

ключения уборочных машин в подъезде. На линиях, питающих штепсельные розетки, 

предусмотрена установка УЗО 220В, I∆=30мА. 

В щитках квартир, расположенных на первых этажах, предусмотрены дополни-

тельные автоматические выключатели с УЗО для питания линий обогрева полов. 

Кабельная система отопления пола выбрана фирмы DEVI и выполнена нагрева-

тельными кабелями Deviflex из расчета средней удельной мощности 100Вт/м2. В каждой 

жилой комнате, прихожей, кухне и санузлах устанавливается свой электронный терморе-

гулятор с датчиком температуры на проводе. 

В санузлах квартир установлены светильники II класса защиты. 

В помещениях квартир установлены розетки со шторками и с третьим заземляю-

щим контактом. 

В помещениях санузлов и кухонь установлены бытовые центробежные вентиля-

торы с управлением через бытовые выключатели.  

Предусмотрена установка розеток в шахте лифта для подключения переносного 

оборудования. 

На верхних этажах у мусоропроводов предусмотрено подключение зачистных 

устройств «ЗУМ». 

Лифтовые установки подключены от вводных устройств, поставляемых с лифта-

ми. 

Проектом предусмотрен резервный выключатель 16А, 220В на питающих щитах 

ЩП жилого дома для подключения охранно-защитных дератизационных систем. Проек-

тирование и монтаж дератизационных систем выполнено специализированными органи-

зациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Проектом предусмотрено: 

- автоматическое включение систем противодымной защиты в случае возникно-

вения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- автоматическое управление эвакуационным освещением лестничных клеток, 

балконов для выхода на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков 

дома от фотореле; 

- дистанционное управление установками подпора воздуха и дымоудаления 

предусмотрено от ручных пожарных извещателей ИПР, разработанных в ш.14-17-ПБ; 

- автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помещений (по-

этажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков движения. 

Встроенные нежилые помещения в жилом доме 

По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенных нежи-

лых помещений относятся к потребителям III-ей и, частично, I-ой категории. 

К потребителям I категории относится аварийное (резервное и эвакуационное) 

освещение, приборы пожарной сигнализации. 

Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений яв-

ляются: 

- санитарно-техническое оборудование (вытяжные вентиляторы); 

- приборы пожарной сигнализации; 

- розеточная сеть; 
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- осветительные установки. 

Для электропитания потребителей встроенных нежилых помещений устанавли-

ваются вводно-распределительные устройства в электрощитовых в подвалах жилого до-

ма. 

Распределительные щиты встроенных нежилых помещений подключены по ради-

альным схемам. 

В качестве распределительных щитов приняты модульные шкафы, укомплекто-

ванные автоматическими выключателями, независимыми расцепителями и дифференци-

альными автоматическими выключателями (УЗО). 

Для однофазных электроприемников предусмотрены розетки 220В с третьим за-

земляющим контактом. Места установок розеток определяются технологическими тре-

бованиями. 

Экономия электроэнергии достигается следующими проектными решениями: 

- выбором светодиодных светильников и энергосберегающих люминесцентных 

ламп; 

- снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях путем установки 

вводно-распределительных и питающих щитов в центрах нагрузок; 

- режимом работы технологического оборудования; 

- автоматическим включением эвакуационного освещения лестничных клеток, 

балконов для выхода на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков 

дома с наступлением темноты; 

- автоматическим включением отопительных приборов от терморегулятора в за-

висимости от температуры воздуха внутри в технических помещениях; 

- оптимизацией работы искусственного освещения с помощью датчиков движе-

ния. 

В помещениях проектируемого жилого дома со встроенными нежилыми помеще-

ниями предусмотрены следующие виды освещения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- ремонтное - 36В; 

- аварийное (резервное и эвакуационное - 220В). 

Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые 

обеспечивают нормируемое СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное 

восприятие на рабочих местах в соответствии с характеристиками зрительной работы. 

Расположение светильников и высота их установки создает общее равномерное 

освещение без ослепленности и теней, а также условия удобства доступа к светильникам 

для их ремонта и смены ламп. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. 

Расчет освещения выполнен по методу удельной мощности, графиков, а также 

программы DiaLUX для расчета общего равномерного освещения.  

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,250 с понижающим 

разделительным трансформатором 220/36В, с автоматами защиты и розетками 36В – в 

электрощитовых и в помещениях с санитарно-техническим оборудованием. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 

Резервное освещение предусмотрено во всех технических помещениях для обес-

печения безопасного обслуживания оборудования и продолжения работы при исчезно-

вении рабочего освещения и составляет не менее 30% нормируемой освещенности. 

Резервное освещение предусмотрено в электрощитовых, машинных помещениях, 

ИТП, насосных, венткамерах подпора и дымоудаления. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено в тамбурах, на входах в здание и му-

сорокамеру, лифтовых холлах, лестничных клетках, коридорах, в местах размещения 

первичных средств пожаротушения, помещениях для досуговых занятий, санузле для 

маломобильных групп населения  

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников.  
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На эвакуационных путях помещений для досуговых занятий установлены свето-

диодные световые указатели «Выход» с аккумуляторной батареей, рассчитанными на 1 

час работы. Световые указатели размещены по путям эвакуации. 

На линиях, питающих штепсельные розетки в соответствии с требованиями ПУЭ, 

предусмотрено установка устройств защитного отключения с I∆ =30мА. 

Освещение жилого дома со встроенными нежилыми помещениями выполнено 

светодиодными светильниками и светильниками с люминесцентными лампами. Све-

тильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначений помещений. При вы-

соте установки ниже 2,5 м использованы светильники II класса защиты. 

Управление рабочим освещением жилого дома со встроенными нежилыми поме-

щениями выполнено: 

- общедомовых помещений (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) 

- от датчиков движения; 

- технических помещений и встроенных нежилых помещений – из обслуживае-

мых помещений. 

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, балконов для выхо-

да на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков - автоматическое, от 

фотореле, с возможностью ручного управления из электрощитовой. 

Для питающих и распределительных сетей жилого дома со встроенными нежи-

лыми помещениями использованы кабели марки ВВГнг-LS, КВВГнг-LS и провод ПуВВ, 

ПуВВнг-LS расчетного сечения производства «Камкабель». Марка выбирается с учетом 

сечения и способа прокладки кабелей. 

Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств пожарной без-

опасности выполнены кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS. 

Внутренние электропроводки выполнены сменяемыми:  

- скрыто проводом ПуВВ расчетного сечения, проложенного в ПВХ-трубах – сто-

яки, питающие этажные щитки жилой части дома; 

- в коробах со степенью защиты не ниже IP20 по техническому этажу; 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS в штрабах под штукатуркой и в гибких гофрирован-

ных трубах тяжелого типа в монолите плит перекрытия – групповые линии освещения 

квартир сечением 3х1,5 мм
2
, розеточная сеть квартир 3х2,5 мм

2
, сеть для подключения 

электроплит сечением 3х6 мм
2
; 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в штрабах под штукатуркой, а также в 

пластиковых кабель каналах – групповые линии встроенных нежилых помещений; 

- скрыто проводом ПуВВнг-LS в штрабах под штукатуркой и в гибких гофриро-

ванных трубах тяжелого типа в монолите плит перекрытия проводники дополнительной 

системы уравнивания потенциалов от щитков сечением 1х4 мм
2
; 

- открыто кабелем ВВГнг-LS по стенам и перекрытию - общедомовые сети (тех-

нические помещения); 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS в ПВХ-трубах - стояки общедомовых сетей рабочего 

освещения; 

- магистральные сети электроприемников, связанных с электропитанием 

устройств пожарной безопасности, - кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS в ПВХ-

трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытию в технических 

помещениях; 

- скрыто кабелем ВВГнг-FRLS в ПВХ-трубах - стояки общедомовых сетей эваку-

ационного освещения; 

- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 

- проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных ком-

натах проложены скрыто проводом ПуВВнг-LS сечением 1х4 мм
2
 в штрабах стен под 

штукатуркой; 

- гибким кабелем КГВВнг-FRLS в металлорукаве подвод питания к двигателям на 

виброосновании. 

При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также взаиморе-
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зервируемые кабели отделяются огнеупорной перегородкой. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей выполнены в соединительных ко-

робках, конструкции которых соответствует способам прокладки и условиям окружаю-

щей среды. Конструктивные элементы для прокладки электропроводки использованы 

несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие конструкции зазоры между ними 

следует заполнять материалом, не снижающим требуемых пожаротехнических показате-

лей конструкций. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в сети и режиму ко-

роткого замыкания. 

Питание электроприемников предусмотрено от сети напряжением 380/220В с 

глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление принято ТN-С-S. Защитное заземле-

ние выполнено в соответствии с требованиями гл.1.7., разд.6, 7 гл.7.1 ПУЭ изд.7. 

Для защиты от поражения электрическим током применены: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.  

Для автоматического отключения питания как меры защиты от косвенного при-

косновения использованы защитно-коммутационные аппараты щитов, реагирующие на 

сверхтоки. Время отключения питания на групповых линиях не превышает 0,4 секунды 

при Uф=220В, 0,2 секунды при Uф=380В, на линиях, питающих распределительные щи-

ты - 5 секунд. 

В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки (кроме прибо-

ров пожарной сигнализации), на группах предусмотрена установка УЗО. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется дополнительный нулевой защитный проводник (РЕ). Ме-

таллические воздуховоды систем вентиляции присоединены к шине РЕ щитов питания 

вентиляторов. Металлоконструкции для прокладки кабелей в начале и в конце трасс 

присоединены к заземляющему устройству. 

В здании выполнены основная система уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна 

соединять между собой следующие проводящие части: 

- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземле-

ния на вводе в здание; 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п. 

- металлические части строительных конструкций; 

- контура заземления молниезащиты. 

Все указанные проводящие части соединены с главной заземляющей шиной 

(ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины использованы защитная шина РЕ ввод-

ных панелей ВРУ, а также отдельно стоящая ГЗШ из полосы 40х5мм. ГЗШ разных сек-

ций жилого дома и встроенных нежилых помещений соединены между собой полосой 

40х5мм
2
. 

Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов для 

ванных комнат в квартирах жилого дома, а также в санузлах встроенных нежилых по-

мещениях, КУИ. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника здания используется металлическая сетка 

из стали круг диаметром 8мм с размером ячейки не более 12х12м, уложенная на кровлю. 

Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов не более чем 

через 25м с заземлителем. В качестве токоотводов используется арматура колонн, соеди-

ненная с арматурой железобетонного фундамента здания, который используется в каче-

стве естественного заземлителя. 

Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и мол-

ниезащиты принято общее.  
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Встроенно-пристроенная подземная автостоянка 

По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенно-

пристроенной подземной автостоянки относятся к потребителям III-ей и, частично, I-ой 

категории. 

Для обеспечения I категории электроснабжения принято ВРУ с устройством ав-

томатического ввода резерва (АВР). 

К потребителям I категории относится аварийное (резервное и эвакуационное) 

освещение, приборы пожарной сигнализации, системы подпора воздуха и дымоудале-

ния. 

Основными потребителями электроэнергии встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки являются: 

- санитарно-техническое оборудование; 

- противопожарные системы (системы подпора воздуха и дымоудаления, приборы 

пожарной сигнализации);  

- осветительные установки;  

- технологическое оборудование. 

Для электропитания потребителей встроенно-пристроенной подземной автосто-

янки устанавливается вводно-распределительное устройство с устройством автоматиче-

ского ввода резерва (АВР) в электрощитовой. 

Для однофазных электроприемников предусмотрены розетки 220В с третьим за-

земляющим контактом.  

На въездах в автостоянку предусмотрена установка розеток 220В для возможно-

сти использования электрифицированного пожарно-технического оборудования. 

Подключение приточно-вытяжных и противопожарных установок предусмотрено 

от комплектных шкафов управления, заказанных в разделе ОВ. 

Электроснабжение потребителей встроенно-пристроенной подземной автостоян-

ки выполнено по взаиморезервируемыми кабельным линиям от разных секций РУ-0,4кВ 

проектируемой ТП. 

Проектом предусмотрено: 

• автоматическое отключение газоанализаторов, приточной и вытяжной 

установок в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигна-

лизации; 

• автоматическое включение системы дымоудаления и подпора воздуха в 

случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

• автоматическое включение приточной и вытяжной установок, при сраба-

тывании газоанализаторов в помещении автостоянки; 

• дистанционное управление рабочим и аварийным освещением проездов 

автостоянки осуществляется со щита ЩСУ, установленным в помещении охраны. 

Экономия электроэнергии достигается следующими проектными решениями: 

• выбором светодиодных светильников и энергосберегающих люминесцент-

ных ламп; 

• снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях путем уста-

новки вводно-распределительных и питающих щитов в центрах нагрузок; 

• режимом работы технологического оборудования; 

• автоматическим включением отопительных приборов от терморегулятора в 

зависимости от температуры воздуха внутри в технических помещениях. 

В помещениях проектируемой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 

предусмотрены следующие виды освещения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- ремонтное - 36В; 

- аварийное (резервное и эвакуационное - 220В). 

Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые 

обеспечивают нормируемое СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное 

восприятие на рабочих местах в соответствии с характеристиками зрительной работы. 
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Расположение светильников и высота их установки создает общее равномерное 

освещение без ослепленности и теней, а также условия удобства доступа к светильникам 

для их ремонта и смены ламп. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. 

Расчет освещения выполнен по методу удельной мощности, графиков, а также 

программы DiaLUX для расчета общего равномерного освещения.  

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,250 с понижающим 

разделительным трансформатором 220/36В, с автоматами защиты и розетками 36В – в 

электрощитовых и в помещениях с санитарно-техническим оборудованием. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 

Резервное освещение предусмотрено во всех технических помещениях для обес-

печения безопасного обслуживания оборудования и продолжения работы при исчезно-

вении рабочего освещения и составляет не менее 30% нормируемой освещенности. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено на входах в здание, на путях движе-

ния автомобилей, в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников.  

На эвакуационных путях встроенно-пристроенной подземной автостоянки уста-

новлены светодиодные световые указатели «Выход» с аккумуляторной батареей, рассчи-

танными на 1 час работы. Световые указатели размещены по путям эвакуации. 

На линиях, питающих штепсельные розетки в соответствии с требованиями ПУЭ, 

предусмотрена установка устройств защитного отключения с I∆ =30мА. 

Освещение встроенно-пристроенной подземной автостоянки, в основном, выпол-

нено светильниками с люминесцентными лампами. Светильники выбраны в соответ-

ствии с условиями среды и назначений помещений. При высоте установки ниже 2,5 м 

использованы светильники II класса защиты. 

Управление рабочим и аварийным освещением технических помещений автосто-

янки выполнено выключателями, установленными в обслуживаемых помещениях или 

вне помещений, в зависимости от категории и назначения помещений. 

Управление рабочим и аварийным освещением проездов автостоянки - дистанци-

онное со щита ЩСУ, установленного в помещении охраны. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства 

Для питающих и распределительных сетей встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки использованы кабели марки ВВГнг-LS, КВВГнг-LS расчетного сечения 

производства «Камкабель». Марка выбирается с учетом сечения и способа прокладки 

кабелей. 

Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств пожарной без-

опасности выполнены кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS. 

Внутренние электропроводки выполнены сменяемыми:  

- открыто кабелем ВВГнг-LS по стенам и перекрытию в помещении автостоянки и 

технических помещениях; 

- магистральные сети электроприемников, связанных с электропитанием 

устройств пожарной безопасности, - кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS открыто по 

стенам и перекрытию в помещении автостоянки и технических помещениях; 

- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 

- гибким кабелем КВВГнг-FRLS в металлорукаве подвод питания к двигателям на 

виброосновании. 

При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также взаиморе-

зервируемые кабели отделяются огнеупорной перегородкой 

Соединения и ответвления проводов и кабелей выполнены в соединительных ко-

робках, конструкции которых соответствует способам прокладки и условиям окружаю-

щей среды. Конструктивные элементы для прокладки электропроводки использованы 

несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие конструкции зазоры между ними 
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следует заполнять материалом, не снижающим требуемых пожаротехнических показате-

лей конструкций. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в сети и режиму ко-

роткого замыкания.  

Питание электроприемников предусмотрено от сети напряжением 380/220В с 

глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление принято ТN-С-S. Защитное заземле-

ние выполнено в соответствии с требованиями гл.1.7., разд.6, 7 гл.7.1 ПУЭ изд.7. 

Для защиты от поражения электрическим током применены: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.  

Для автоматического отключения питания как меры защиты от косвенного при-

косновения использованы защитно-коммутационные аппараты щитов, реагирующие на 

сверхтоки. Время отключения питания на групповых линиях не превышает 0,4 секунды 

при Uф=220В, 0,2 секунды при Uф=380В, на линиях, питающих распределительные щи-

ты - 5 секунд. 

В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки (кроме прибо-

ров пожарной сигнализации), на группах предусмотрена установка УЗО. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется дополнительный нулевой защитный проводник (РЕ). Ме-

таллические воздуховоды систем вентиляции присоединены к шине РЕ щитов питания 

вентиляторов. Металлоконструкции для прокладки кабелей в начале и в конце трасс 

присоединены к заземляющему устройству. 

В здании выполнена основная система уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна 

соединять между собой следующие проводящие части: 

- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземле-

ния на вводе в здание; 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п. 

- металлические части строительных конструкций; 

- контура заземления молниезащиты; 

Все указанные проводящие части соединены с главной заземляющей шиной 

(ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины используется защитная шина РЕ вводной 

панели ВРУ. ГЗШ автостоянки соединена с ГЗШ жилого дома полосой 40х5мм
2
. 

Молниезащита встроенно-пристроенной подземной автостоянки не предусмотре-

на. Подземная автостоянка полностью вписываются в зону молниезащиты жилого дома. 

Пристроенные нежилые помещения 

Электроснабжение жилого дома выполнено в соответствии с техническими усло-

виями, выданными ООО «АЭС». 

На основании технических условий источником питания является проектируемая 

трансформаторная подстанция ТП№1 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250кВА. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники пристроенных не-

жилых помещений относятся к потребителям III-ей и, частично, I-ой категории. 

Для обеспечения I категории электроснабжения принято ВРУ с устройством ав-

томатического ввода резерва (АВР). 

К потребителям I категории относится аварийное (резервное и эвакуационное) 

освещение, приборы пожарной сигнализации, системы подпора воздуха и дымоудале-

ния, лифты. 

Основными потребителями электроэнергии пристроенных нежилых помещений 

являются: 

- лифты; 

- санитарно-техническое оборудование; 

- противопожарные системы (системы подпора воздуха и дымоудаления, приборы 
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пожарной сигнализации);  

- розеточная сеть; 

- осветительные установки. 

устанавливается вводно-распределительное устройство в электрощитовой в под-

вале. 

Распределительные щиты пристроенных встроенных нежилых помещений под-

ключены по радиальным схемам. 

В качестве распределительных щитов приняты модульные шкафы, укомплекто-

ванные автоматическими выключателями, независимыми расцепителями и дифференци-

альными автоматическими выключателями (УЗО). 

Для однофазных электроприемников предусмотрены розетки 220В с третьим за-

земляющим контактом. Места установок розеток определяются технологическими тре-

бованиями. 

Проектом предусмотрено: 

-автоматическое включение систем противодымной защиты в случае возникнове-

ния пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- автоматическое управление эвакуационным освещением лестничных клеток, 

входов, номерных знаков от фотореле; 

-дистанционное управление установками подпора воздуха и дымоудаления 

предусмотрено от ручных пожарных извещателей ИПР, разработанных в ш.14-17-ПБ; 

- автоматическое управление рабочим освещением лестничных клеток от датчи-

ков движения. 

Экономия электроэнергии достигается следующими проектными решениями: 

- выбором светодиодных светильников и энергосберегающих люминесцентных 

ламп; 

- снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях путем установки 

вводно-распределительных и питающих щитов в центрах нагрузок; 

- режимом работы технологического оборудования; 

- автоматическим включением эвакуационного освещения лестничных клеток, 

входов, номерных знаков с наступлением темноты; 

- автоматическим включением отопительных приборов от терморегулятора в за-

висимости от температуры воздуха внутри в технических помещениях; 

- оптимизацией работы искусственного освещения с помощью датчиков движе-

ния. 

В помещениях проектируемых пристроенных нежилых помещений предусмотре-

ны следующие виды освещения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- ремонтное - 36В; 

- аварийное (резервное и эвакуационное - 220В). 

Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые 

обеспечивают нормируемое СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное 

восприятие на рабочих местах в соответствии с характеристиками зрительной работы. 

Расположение светильников и высота их установки создает общее равномерное 

освещение без ослепленности и теней, а также условия удобства доступа к светильникам 

для их ремонта и смены ламп. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. 

Расчет освещения выполнено по методу удельной мощности, графиков, а также 

программы DiaLUX для расчета общего равномерного освещения.  

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,250 с понижающим 

разделительным трансформатором 220/36В, с автоматами защиты и розетками 36В – в 

электрощитовых и в помещениях с санитарно-техническим оборудованием. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 

Резервное освещение предусмотрено во всех технических помещениях для обес-
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печения безопасного обслуживания оборудования и продолжения работы при исчезно-

вении рабочего освещения и составляет не менее 30% нормируемой освещённости. 

Резервное освещение предусмотрено в электрощитовой, ИТП, узле ввода ВК. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено в тамбурах, на входах в здание, лиф-

товых холлах, вестибюлях, лестничных клетках, коридорах, в местах размещения пер-

вичных средств пожаротушения, помещениях для досуговых занятий, санузле для мало-

мобильных групп населения  

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников.  

На эвакуационных путях помещений для досуговых занятий установлены свето-

диодные световые указатели «Выход» с аккумуляторной батареей, рассчитанными на 1 

час работы. Световые указатели размещены по путям эвакуации. 

На линиях, питающих штепсельные розетки в соответствии с требованиями ПУЭ, 

предусмотрена установка устройств защитного отключения с I∆ =30мА. 

Освещение проектируемых пристроенных нежилых помещений выполнено све-

тодиодными светильниками и светильниками с люминесцентными лампами. Светильни-

ки выбраны в соответствии с условиями среды и назначений помещений. При высоте 

установки ниже 2,5 м использованы светильники II класса защиты. 

Управление рабочим освещением пристроенных нежилых помещений выполняет-

ся: 

- лестничных клеток - от датчиков движения; 

- технических помещений и помещений для досуговых занятий – из обслуживае-

мых помещений. 

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, входов, номерных 

знаков - автоматическое, от фотореле, с возможностью ручного управления из электро-

щитовой. 

Для питающих и распределительных сетей пристроенных нежилых помещений 

использованы кабели марки ВВГнг-LS, КВВГнг-LS расчетного сечения производства 

«Камкабель». Марка выбирается с учетом сечения и способа прокладки кабелей. 

Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств пожарной без-

опасности выполнены кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS. 

Внутренние электропроводки выполнены сменяемыми:  

- скрыто кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в ПВХ-трубах – стояки; 

- в коробах со степенью защиты не ниже IP20 по техпомещению; 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в штрабах под штукатуркой, а также в 

пластиковых кабель каналах – групповые линии; 

- скрыто проводом ПуВВнг-LS в штрабах под штукатуркой, а также в пластико-

вых кабель каналах проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов от 

щитков сечением 1х4 мм
2
; 

- открыто по стенам и перекрытию в технических помещениях; 

- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 

- гибким кабелем КГВВнг-FRLS в металлорукаве подвод питания к двигателям на 

виброосновании. 

При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также взаиморе-

зервируемые кабели отделяются огнеупорной перегородкой. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей выполнены в соединительных ко-

робках, конструкции которых соответствует способам прокладки и условиям окружаю-

щей среды. Конструктивные элементы для прокладки электропроводки использованы 

несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие конструкции зазоры между ними 

следует заполнять материалом, не снижающим требуемых пожаротехнических показате-

лей конструкций. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в сети и режиму ко-

роткого замыкания. 

Питание электроприемников предусмотрена от сети напряжением 380/220В с глу-
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хозаземленной нейтралью. Защитное заземление принято ТN-С-S. Защитное заземление 

выполнено в соответствии с требованиями гл.1.7., разд.6, 7 гл.7.1 ПУЭ изд.7. 

Для защиты от поражения электрическим током применены: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.  

Для автоматического отключения питания как меры защиты от косвенного при-

косновения использованы защитно-коммутационные аппараты щитов, реагирующие на 

сверхтоки. Время отключения питания на групповых линиях не превышает 0,4 секунды 

при Uф=220В, 0,2 секунды при Uф=380В, на линиях, питающих распределительные щи-

ты - 5 секунд. 

В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки (кроме прибо-

ров пожарной сигнализации), на группах предусмотрена установка УЗО. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется дополнительный нулевой защитный проводник (РЕ). Ме-

таллические воздуховоды систем вентиляции присоединены к шине РЕ щитов питания 

вентиляторов. Металлоконструкции для прокладки кабелей в начале и в конце трасс 

присоединены к заземляющему устройству. 

В здании выполнены основная система уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна 

соединять между собой следующие проводящие части: 

- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземле-

ния на вводе в здание; 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п. 

- металлические части строительных конструкций; 

- контура заземления молниезащиты; 

Все указанные проводящие части соединены с главной заземляющей шиной 

(ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины используется защитная шина РЕ вводной 

панели ВРУ. ГЗШ пристроенных нежилых помещений соединена с ГЗШ подземной ав-

тостоянки полосой 40х5мм
2
. 

Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов для 

умывальных и КУИ. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника здания используется металлическая сетка 

из стали круг диаметром 8мм с размером ячейки не более 12х12м, уложенная на кровлю. 

Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов не более чем 

через 25м с заземлителем. В качестве токоотводов используется арматура колонн, соеди-

ненная с арматурой железобетонного фундамента здания, который используется в каче-

стве естественного заземлителя. 

Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и мол-

ниезащиты принято общее. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения» 

Внутренние сети водоснабжения и водоотведения 

Жилой дом №1. Встроенно-пристроенные нежилые помещения 

Система водоснабжения 

Источником водоснабжения, проектируемого многоэтажного жилого дома №1 с 

пристроенными, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автостоянкой является существующий водопровод 2 диаметром 250 мм, обслуживаемый 

ООО «ТКП «Партнер», идущий вдоль ул. Петра Подзолкова, в существующей камере 

ВКАМ-6. 

Ввод водопровода в здание запроектирован в 1 и 4 секции. Ввод в секцию 1 вы-

полняется двумя трубопроводами диаметром 250х14,8 мм; ввод в секцию 4 – двумя тру-

бопроводами диаметром 110х6,6 мм. На врезке проектируемого водопровода в маги-
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стральную сеть предусматривается новый смотровой колодец с запорной арматурой. 

Каждая секция оборудуется следующими внутренними сетями водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение I зоны (В1); 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение II зоны (В1*); 

- горячее водоснабжение I зоны (Т3, Т4); 

- горячее водоснабжение II зоны (Т3*, Т4
*
); 

- противопожарное водоснабжение (В2). 

В каждом встроенно-пристроенном нежилом помещении запроектирован: 

- хозяйственно-питьевой водопровод; 

- водопровод горячей воды. 

До водомерного узла водопровод разделен на хозяйственно-питьевой и противо-

пожарный. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-

техническим приборам, к поливочным кранам, к теплообменникам для приготовления 

горячей воды (помещения ИТП расположены в 2 и 3 секциях жилого дома), на внутрен-

нее пожаротушение жилого дома, на автоматическое пожаротушение встроенно-

пристроенной подземной автостоянки, на хозяйственно-питьевое и противопожарное 

водоснабжение пристроенного нежилого помещения. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно питьевые нужды (с учетом расхода на 

ГВС) составляют: 

Жилая часть 

- секция 1 – 49.896 м
3
/сут; 

- секция 2 – 66.276 м
3
/сут; 

- секция 3 – 52.668 м
3
/сут; 

- секция 4 – 40.824 м
3
/сут; 

- секция 5 – 36.036 м
3
/сут. 

Встроенно-пристроенные нежилые помещения 

- секция 1 – 0.09 м
3
/сут; 

- секция 2 – 0.555 м
3
/сут;  

- секция 3 – 0.225 м
3
/сут; 

- секция 4 – 0.225 м
3
/сут;  

- секция 5 – 0.225 м
3
/сут. 

Пристроенные нежилые помещения 

- 3.345 м
3
/сут; 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка 

- 0.015 м
3
/сут. 

Всего по зданию 

- 250.365 м
3
/сут. 

Для внутреннего пожаротушения жилого дома предусмотрена водозаполненная 

система с пожарными кранами. Системы противопожарного водопровода оснащены 2 

патрубками (в каждой секции) с соединительными головками диаметром 80 мм, выве-

денными на фасад здания. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение секций составляет 8.7 

л/сек (3 струи по 2,9 л/сек). В каждой квартире предусмотрена установка устройства 

первичного пожаротушения квартиры «Роса». 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода составляет 30,0 м.вод.ст. 

Напор водопровода на вводе в здание (с учетом потерь по длине и геодезического пере-

пада) составляет 25,0 м.вод.ст.  

Требуемый напор для 1 и 2 секций составляет: 

- для хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны – 25.0 м.вод.ст.; 

- для хозяйственно-питьевого водопровода 2 зоны – 95.0 м.вод.ст.; 

- для противопожарного водопровода составляет 100,0 м.вод.ст. 

Требуемый напор для 3, 4 и 5 секций составляет: 

- для хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны – 25.0 м.вод.ст.; 
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- для хозяйственно-питьевого водопровода 2 зоны – 105.0 м.вод.ст.; 

- для противопожарного водопровода - 110,0 м.вод.ст. 

В секциях 1, 2 схема хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована 

двузонная с нижней разводкой по техническому подвалу в 1-й зоне и верхней разводкой 

по тех. чердаку во 2-й зоне. 

Зонирование для 1 и 2 секций: 

1 зона - 1-2 этажи;  

2 зона - 3-24 этажи. 

Требуемый напор для хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны составляет 25 

м.вод.ст и обеспечивается гарантированным напором в наружных сетях водопровода. 

Требуемый напор 2-й зоны для секций 1, 2 составляет 95,0 м.вод.ст.  

Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (для 2-ой 

зоны) до требуемых значений предусмотрена установка повышения давления     

Hydro Multi - E 2CRE15-5 (2 секция), состоящая из двух насосов (один рабочий, один ре-

зервный), производства Grundfos.  

Установка повышения давления работает с параметрами: расходом 

Q=14,166 м
3
/час, напором Н=70,0 м.вод.ст, мощность каждого насоса 7,5 кВт. Установка 

оборудована обратными клапанами, установленными на напорном трубопроводе, запор-

ной арматурой и манометрами на всасывающем и напорном трубопроводах. На напор-

ной и всасывающей линиях предусмотрены виброизолирующие вставки - (виброкомпен-

саторы). 

Для снижения избыточного напора в жилом доме у водоразборной арматуры, на 

ответвлениях в квартиры, устанавливаются регуляторы давления на 3-14 этажах (секции 

1 и 2). 

Система противопожарного водопровода для 1 и 2 секций подключается к систе-

ме хоз-питьевого водоснабжения на вводе до водомерного узла с установкой электрифи-

цированных задвижек на врезке. 

Требуемый напор при пожаре 100,0 м.вод.ст. 

Для обеспечения необходимого давления в системе противопожарного водоснаб-

жения жилого дома (секции 1 и 2) предусмотрена установка повышения давления 

Hydro MХ 1/1 2CR 32-6-2, состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), 

производства Grundfos. Установка повышения давления работает с параметрами: расхо-

дом Q=31,32 м
3
/час, напором Н=75,0 м.вод.ст., мощность одного насоса 11,0 кВт. Насос-

ная установка поставляется в комплекте с обратными клапанами, запорной арматурой, 

манометрами и шкафом управления. 

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов перед соединительной го-

ловкой предусматриваются дроссельные шайбы диаметром 11мм на 1-3 этажах, диамет-

ром 12 мм на 4-6 этажах, диаметром 13 мм на 7-9 этажах, диаметром 14,5 мм на 10-13 

этажах и диаметром 15,5 мм на 14-25 этажах. 

В секциях 3, 4, 5 схема хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована 

двузонная с нижней разводкой по техническому подвалу в 1-й зоне и верхней разводкой 

по тех. чердаку во 2-й зоне. 

Зонирование для 3 секции: 

1 зона - 1-2 этажи;  

2 зона - 3-19 этажи. 

Зонирование для 4 и 5 секций: 

1 зона - 1-2 этажи;  

2 зона - 3-24 этажи. 

Требуемый напор для хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны составляет 25 

м и обеспечивается гарантированным напором в наружных сетях водопровода. Потреб-

ный напор 2-й зоны для секций 1, 2 составляет 105,0 м.вод.ст.  

Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (для 2-ой 

зоны) до требуемых значений предусмотрена установка повышения давления     

Hydro Multi - E 2CRE10-9 (4 секция), состоящая из двух насосов (один рабочий, один ре-
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зервный), производства Grundfos.  

Установка повышения давления работает с параметрами: расходом 

Q=13,268м
3
/час, напором Н=80,0 м, мощность каждого насоса 5,5 кВт. Установка обору-

дована обратными клапанами, установленными на напорном трубопроводе, запорной 

арматурой и манометрами на всасывающем и напорном трубопроводах. На напорной и 

всасывающей линиях предусмотрены виброизолирующие вставки - (виброкомпенсато-

ры). 

Для снижения избыточного напора в жилом доме у водоразборной арматуры, на 

ответвлениях в квартиры, устанавливаются регуляторы давления на 3-17 этажах (секция 

3). 

Для снижения избыточного напора в жилом доме у водоразборной арматуры, на 

ответвлениях в квартиры, устанавливаются регуляторы давления на 3-16 этажах (секция 

4, 5). 

Система противопожарного водопровода для 3, 4 и 5 секций подключается от си-

стемы хоз-питьевого водоснабжения на вводе до водомерного узла с установкой элек-

трифицированных задвижек на врезке. 

Требуемый напор при пожаре 110,0 м.вод.ст. 

Для обеспечения необходимого давления в системе противопожарного водоснаб-

жения жилого дома (секции 3, 4 и 5) предусмотрена установка повышения давления 

Hydro MХ 1/1 2CR 45-4, состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), 

производства Grundfos. Установка повышения давления работает с параметрами: расхо-

дом Q=31,32 м3/час, напором Н=85,0 м, мощность одного насоса 15,0 кВт. Насосная 

установка поставляется в комплекте с обратными клапанами, запорной арматурой, ма-

нометрами и шкафом управления. 

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов перед соединительной го-

ловкой предусмотрены дроссельные шайбы диаметром 11мм на 1-3 этажах, диаметром 

12 мм на 4-6 этажах, диаметром 13 мм на 7-9 этажах, диаметром 14,5 мм на 10-13 этажах 

и диаметром 15,5 мм на 14-25 этажах.  

Ввод водопровода (секции 1) предусмотрен из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17 2Ø250х14,8 мм по ГОСТ 18599-2011. 

Ввод водопровода (секция 4) принят из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17 2Ø110х6,6 мм по ГОСТ 18599-2011. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения жилого дома 

и встроенно-пристроенных нежилых помещений запроектированы из стальных водога-

зопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Разводка по санитарно-

техническим помещениям квартир и встроенно-пристроенным нежилым помещениям 

запроектирована из напорных полипропиленовых труб PPRС PN20 DN20 (диаметром 

15мм). 

Система противопожарного водопровода предусмотрена из труб, стальных оцин-

кованных водогазопроводных диаметром 65-100 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Все стальные трубопроводы и вспомогательные металлоконструкции для крепле-

ния трубопроводов покрываются антикоррозийной защитой: краской ПФ115- 2 слоя. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в тепловой изоляции, 

трубопроводы, проложенные на техническом этаже и в подвале с толщиной изоляции 

20 мм, стояки – толщиной 13 мм.  

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нуж-

ды, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. Температура горячей 

воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60˚С и не выше 65˚С. 

Для учета расхода воды проектом предусмотрены следующие водомерные узлы: 

- на каждом вводе холодной воды в здание; 

- на ответвлениях холодной и горячей воды в каждую квартиру, 

- на ответвлении холодной и горячей воды в каждое санитарно-техническое по-

мещение встроенно-пристроенного нежилого помещения. 

На каждом вводе в жилой дом (в секции 1 и в секции 4) установлен водомерный 
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узел с турбинным счетчиком ВСХ-50 (секция 1) и счетчик ВСХ-50 (секция 4), пропуска-

ющий расход воды на холодное и горячее водоснабжение. Счетчик, установленный в 

секции 1, рассчитан на пропуск расхода воды для секций 1 и 2, счетчик в секции 4 – для 

секций 3, 4 и 5.  

На обводной линии счетчика предусмотрена установка задвижки, которая оплом-

бирована в закрытом положении. Счетчик не рассчитан на пропуск противопожарного 

расхода воды. 

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиком горячей воды, установлен-

ном в помещении ИТП в секциях 2 и 3. 

На ответвлении в каждую квартиру устанавливаются запорная арматура, фильтр 

для воды и счетчик воды, марки СХВ-15 (СГВ-15).  

На ответвлении в каждое санитарно-техническое помещение встроенно-

пристроенного нежилого помещения устанавливаются запорная арматура, фильтр для 

воды и счетчик воды, марки СХВ-15 (СГВ-15).  

Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано для подачи горячей воды к 

санитарно-техническим приборам и внутренним поливочным кранам. 

Температура горячей воды в местах водоразбора составляет не ниже 60°С и не 

выше 65°. 

Горячее водоснабжение предусматривается от узла управления (см. проект марки 

ОВ). Схема приготовления горячей воды - закрытая. Предусмотрено два помещения 

ИТП: 

- для секций 1 и 2 в подвале секции 2; 

- для секций 3, 4 и 5 в подвале секции 3. 

В ванных комнатах предусмотрена установка полотенцесушителей, присоединен-

ных к системе горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянное обогре-

вание их горячей водой. 

Циркуляция горячей воды осуществляется по магистральным сетям и стоякам. 

В проектируемом доме принята зонная схема горячего водоснабжения. 

Зонирование горячего водоснабжения для секций 1 и 2, 3: 

1 зона –  1 - 2 этажи;  

2 зона - 3-24 этажи. 

Зонирование горячего водоснабжения для секций 4 и 5: 

1 зона –  1 - 2 этажи;  

2 зона - 3-19 этажи. 

Подключение водоразборных стояков к циркуляционным стоякам запроектирова-

но по зонам: для 1 зоны - на 2 этаже, для второй зоны – на 3 этаже. 

Разводка сети горячего водоснабжения по стоякам на 1 зону выполняется в под-

вале, разводка на 2 зону осуществляется на техническом этаже здания. 

Для выпуска воздуха из системы горячего водоснабжения предусматриваются ав-

томатические воздухоотводчики, установленные в верхних точках кольцующих перемы-

чек. 

Для стабилизации температуры и уменьшения расходов воды предусмотрены 

термостатические балансировочные клапаны на стояках циркуляционного водоснабже-

ния. 

Для компенсации теплового линейного удлинения на стояках горячего и циркуля-

ционного трубопроводов, диаметрами 15-40 мм, устанавливаются сильфонные компен-

саторы: 

секция 1, 2, 3 – на 8, 15, 22 этажах; 

секция 4, 5 – на 8, 15 этажах. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в тепловой изоляции, 

трубопроводы, проложенные на техническом этаже и в подвале, с изоляцией толщиной 

20 мм, стояки – с изоляцией толщиной 13 мм. 

Расчетные расходы горячей воды составляют: 

Жилая часть 
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- секция 1 – 21.78 м
3
/сут; 

- секция 2 – 28.93 м
3
/сут; 

- секция 3 – 22.99 м
3
/сут; 

- секция 4 – 17.82 м
3
/сут; 

- секция 5 – 15.73 м
3
/сут. 

Встроенно-пристроенные нежилые помещения 

- секция 1 – 0.031 м
3
/сут; 

- секция 2 – 0.189 м
3
/сут;  

- секция 3 – 0.077 м
3
/сут; 

- секция 4 – 0.077 м
3
/сут;  

- секция 5 – 0.077 м
3
/сут. 

Пристроенные нежилые помещения 

- 1.137 м
3
/сут. 

Система водоотведения 

В проектируемом доме предусмотрены следующие системы канализации: 

- хоз-бытовая канализация жилой части (К1); 

- хоз-бытовая канализация встроенно-пристроенных нежилых помещений (К1.1); 

- внутренние водостоки (К2); 

- хоз-бытовая напорная канализация встроенно-пристроенных нежилых помеще-

ний (К1.1н); 

- дренажная напорная канализация (К3н).  

Канализация хоз-бытовая, самотечная запроектирована для отвода сточных вод от 

санитарных приборов в наружные сети канализации.  

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 50-100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 100 мм ГОСТ 3262-75*. Стальные трубопроводы систе-

мы внутренних водостоков и металлоконструкции для крепления трубопроводов покры-

ваются антикоррозийной защитой: краска ПФ-115 (2 слоя).  

В мусорокамере предусмотрена установка трапа диаметром 100 мм для сбора 

дренажных вод. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. В начале горизонтальных участ-

ков и на поворотах канализационной сети предусмотрена установка прочисток.  

Канализационные сети вентилируются за счет объединения стояков и вывода вы-

тяжной части стояка выше вентиляционной шахты на 0,1 м. 

При проходе канализационного стояка из полипропиленовых труб сквозь меж-

этажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты на каждом этаже в про-

еме перекрытия. 

Подключение напорного трубопровода к внутренней самотечной канализации 

обеспечивается с запорной арматурой и обратным клапаном. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой и ливневой систем водоот-

ведения на техническом этаже запроектированы в изоляции, толщиной 20 мм. 

Магистральные трубопроводы ливневой системы водоотведения в подвале запро-

ектированы в изоляции, толщиной 13 мм. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внут-

ренних водостоков.  

Отвод дождевых и талых вод осуществляется через гидрозатвор в открытые водо-

непроницаемые лотки на рельеф. На зимний период предусматривается перепуск талых 

вод во внутренние сети бытовой канализации. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 

- секция 1 – 6.12 л/сек; 

- секция 2 – 8.32 л/сек; 

- секция 3 – 7.31 л/сек; 

- секция 4 – 7.08 л/сек; 
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- секция 5 – 7.14 л/сек. 

Из приямков, расположенных в подвале, дренажные воды перекачиваются дре-

нажными насосами Unilift KP150 A1 «Grundfos» с поплавковым клапаном во внутрен-

нюю сеть бытовой канализации. 

В приямке шахты лифта для транспортирования пожарных подразделений для 

предотвращения накапливания воды выше уровня полностью сжатых буферов кабины и 

накапливания в приямке шахты лифта воды до уровня, установленного в нем оборудова-

ния предусмотрен дренажный приямок с насосом Unilift KP150 A1 «Grundfos» с поплав-

ковым клапаном. Вода из приямка перекачивается во внутреннюю сеть канализации. 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка 

Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемой встроенной подземной автопарковки 

многосекционного жилого дома №1 являются проектируемые сети внутреннего водо-

провода жилого дома №1 секции 1. 

Ввод водопровода в автопарковку осуществляется из 1 секции. Ввод выполнен 

двумя трубопроводом диаметром 150 мм. 

Во встроенной подземной автопарковке не предусматривается хозяйственно-

питьевой водопровод. Для хозяйственно-питьевых нужд охранника предусмотрена уста-

новка кулера и умывальник с электроподогревом мощностью 1,25 кВт. 

Для внутреннего пожаротушения автопарковки предусмотрена система автомати-

ческого пожаротушения, совмещенная с внутренними пожарными кранами. Узел управ-

ления установки АПТ располагается в помещении насосной пожаротушения и АПТ в 

секции 1 жилого дома. Ответвление трубопроводов 2 диаметра 150 мм на нужды автома-

тического пожаротушения автопарковки организовано до общедомового водомерного 

узла. 

Расчетный расход на пожаротушение автопарковки составляет: 

- 40,0 л/с – автоматическое пожаротушение; 

- 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – внутреннее пожаротушение из пожарных кранов. 

Магистральные трубопроводы, проходящие по автопарковке, для нужд водоснаб-

жения пристроенных нежилых помещений, запроектированы из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные трубопроводы, проходящие по автопарковке для нужд пожароту-

шения пристроенных нежилых помещений, приняты из труб, стальных оцинкованных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Все стальные трубопроводы и вспомогательные 

металлоконструкции для крепления трубопроводов покрываются антикоррозийной за-

щитой: краской ПФ115 в 2 слоя. 

Магистральные трубопроводы холодного водопровода для нужд пристроенных 

нежилых помещений запроектированы в изоляции толщиной 20 мм. 

Система водоотведения 

Система хоз-бытовой канализации во встроенной подземной автопарковке не 

предусматривается. Для хоз-бытовых нужд охранника предусмотрена установка биотуа-

лета.  

Для отвода послепожарных вод помещение автопарковки оснащается напорной 

производственной канализацией. Вода из приямков отводится насосами Unilift KP250 

A1, мощностью N=480 Вт «Grundfos» с поплавковым клапаном в систему напорной ка-

нализации с последующим отводом на рельеф.  

Внутренние сети напорной производственной канализации автопарковки запроек-

тированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные трубопроводы хоз-бытового водоотведения от пристроенных не-

жилых помещений, проходящие по автопарковке, приняты из полипропиленовых кана-

лизационных труб диаметром 100 по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Пристроенные нежилые помещения 

Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемых пристроенных нежилых помещений 
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жилого дома №1 являются проектируемые сети внутреннего водопровода жилого дома 

№1. 

Хоз-питьевое водоснабжение пристроенных нежилых помещений осуществляется 

от хоз-питьевого водопровода II зоны (В1*) жилого дома №1 (секции 1) (см. том 14-17-

ИОС2.1). Ввод хоз-питьевого водопровода (В1.1) диаметром 32 мм для пристроенных 

нежилых помещений осуществляется в помещение водомерного узла пристроенных не-

жилых помещений. 

Противопожарное водоснабжение пристроенных нежилых помещений осуществ-

ляется от противопожарного водопровода (В2) жилого дома №1 (секции 1). Ввод проти-

вопожарного водопровода (В2.1) 2 диаметра 50 мм для пристроенных нежилых помеще-

ний осуществляется в помещение водомерного узла пристроенных нежилых помещений 

Пристроенные нежилые помещения оборудуются следующими внутренними се-

тями водоснабжения: 

- хоз-питьевое водоснабжение пристроенных нежилых помещений (В1.1); 

- горячее водоснабжение (Т3, Т4); 

- противопожарное водоснабжение (В2.1). 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-

техническим приборам, к теплообменнику для приготовления горячей воды (помещение 

ИТП расположено в подвале пристроенных нежилых помещений), на хозяйственно-

питьевое и противопожарное водоснабжение.  

Для внутреннего пожаротушения предусмотрена водозаполненная система с по-

жарными кранами. 

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды для встроенно-пристроенных 

нежилых помещений (с учетом расхода на ГВС) составляет 3.345 м
3
/сут. 

На вводе в пристроенные нежилые помещения установлен водомерный узел с 

счетчиком ВСХ-20, пропускающий расход на холодное и горячее водоснабжение. На от-

ветвлении в каждое санитарно-техническое помещение устанавливаются запорная арма-

тура, фильтр для воды и счетчик воды, марки СХВ-15 (СГВ-15). 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода составляет 30,0 м.вод.ст. 

Напор водопровода на вводе в здание в секцию 1 составляет 25,0 м с учетом потерь по 

длине и геодезического перепада.  

Хоз-питьевое водоснабжение пристроенных нежилых помещений осуществляется 

от хоз-питьевого водопровода II зоны (В1*) жилого дома №1 (секции 1) с гарантирован-

ным напором 95,0 м. Требуемый напор для хозяйственно-питьевого водопровода состав-

ляет 35 м.вод.ст. Для обеспечения необходимого давления в системе хозяйственно-

питьевого водоснабжения (В1.1) на магистральной сети в помещении узла ввода ВК 

(секции 1), предусмотрен регулятор давления «после себя». 

Противопожарное водоснабжение пристроенных нежилых помещений осуществ-

ляется от противопожарного водопровода (В2) жилого дома №1 (секции 1) с гарантиро-

ванным напором 100,0 м.вод.ст. Требуемый напор для противопожарного водопровода 

составляет 33,0 м.вод.ст. Для обеспечения необходимого давления в системе противопо-

жарного водоснабжения (В2.1) на магистральной сети в помещении насосной пожаро-

тушения и АПТ (секции 1), предусмотрен регулятор давления «после себя». 

Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения запроек-

тирована с нижней разводкой по техническому подвалу. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения пристроен-

ных нежилых помещений запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75*. Разводка по санитарно-техническим помещениям запроек-

тирована из напорных полипропиленовых труб PPRС PN20 DN20 (диаметром 15мм). 

Система противопожарного водопровода предусмотрена из труб, стальных оцин-

кованных водогазопроводных диаметром 50 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Все стальные трубопроводы и вспомогательные металлоконструкции для крепле-

ния трубопроводов покрываются антикоррозийной защитой: краской ПФ115 в 2 слоя. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в изоляции толщиной 
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20 мм для трубопроводов на техническом этаже, и толщиной 13 мм для стояков. 

Горячее водоснабжение запроектировано для подачи горячей воды к санитарно-

техническим приборам. Температура горячей воды в местах водоразбора составляет не 

ниже 60°С и не выше 65°С. Горячее водоснабжение предусматривается от узла управле-

ния по закрытой схеме. 

Расчетный расход горячей воды составляет 1.137 м
3
/сут. 

Схема горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой по техниче-

скому подвалу. Циркуляция горячей воды осуществляется по магистральным сетям и 

стоякам. 

Подключение водоразборных стояков к циркуляционным стоякам запроектирова-

но под потолком 5-го этажа. 

Для выпуска воздуха из системы горячего водоснабжения предусматриваются ав-

томатические воздухоотводчики, установленные в верхних точках кольцующих перемы-

чек. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в изоляции толщиной 

20 мм для трубопроводов на техническом этаже, и толщиной 13 мм для стояков. 

Система водоотведения 

В пристроенных нежилых помещениях предусмотрены следующие системы кана-

лизации: 

- хоз-бытовая канализация (К1.1); 

- внутренние водостоки (К2); 

- дренажная напорная канализация (К3н).  

Канализация хоз-бытовая, самотечная запроектирована для отвода сточных вод от 

санитарных приборов в наружные сети канализации. 

Расчетный расход бытовых стоков составляет 3.345 м
3
/сут. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. В начале горизонтальных участ-

ков и на поворотах канализационной сети предусмотрена установка прочисток. 

 Канализационные сети вентилируются за счет объединения стояков и вывода вы-

тяжной части стояка выше кровли на 0,2 м. 

При проходе канализационного стояка из полипропиленовых труб сквозь меж-

этажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты на каждом этаже в про-

еме перекрытия. 

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых канализа-

ционных труб диаметром 50-100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Для приема дождевых вод на кровле устанавливаются водосточные воронки. 

Присоединение водосточных воронок к стояку осуществляется при помощи компенса-

ционных раструбов с эластичной заделкой.  

Отвод дождевых и талых вод осуществляется через гидрозатвор в открытые водо-

непроницаемые лотки на рельеф. На зимний период предусматривается перепуск во 

внутренние сети бытовой канализации. 

Расчетный расход дождевых вод составляет 10.5 л/сек. 

Из приямков, расположенных в техническом этаже, дренажные воды перекачива-

ются дренажными насосами Unilift KP150 A1 «Grundfos» с поплавковым клапаном во 

внутреннюю сеть канализации. 

Наружные сети  

Система водоснабжения 

Источником водоснабжения, проектируемого многоэтажного жилого дома №1 с 

пристроенными, со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной ав-

тостоянкой является существующий водопровод 2 диаметра 250 мм, обслуживаемый 

ООО «ТКП «Партнер», идущий вдоль ул. Петра Подзолкова. Подключение проектируе-

мого водопровода предусмотрено в существующей камере ВКАМ-6 с установкой запор-

ной арматуры.  

Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды цен-
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трализованных систем водоснабжения. Контроль качества» и гарантируется ООО «ТКП 

«Партнер». 

Общий расход воды на хозяйственно питьевые нужды проектируемого дома со-

ставляет 250.365 м
3
/сут (с учетом расхода на ГВС). 

Наружные сети водопровода запроектированы в две нитки из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 110, 160, 250мм. Предусмотрено 

два ввода в жилой дом№1, в 1-й и 4-й секции. Так же в проекте разработана замена су-

ществующего водопровода диаметром 200 мм на 2 диаметра 250.  

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гид-

рантов в колодцах ВКам-4(ПГ) и ВК-5(ПГ) расположенных на кольцевой сети водопро-

вода. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 30 л/сек. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода составляет 25,0 м.вод.ст. 

Система водоотведения 

Хозяйственно бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых сточных 

вод от проектируемого жилого дома №1 с пристроенными, со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Петра Подзолкова в г. Крас-

ноярск, в существующую сеть канализации диаметром 200 мм, обслуживаемую ООО 

«ТПК «Партнер», идущую вдоль проезда по ул. Петра Подзолкова, 3а. Врезка проекти-

руемых сетей предусматривается в существующих смотровых колодцах КК-3сущ и КК-

5сущ. 

Проектом предусмотрено от каждой секции жилого дома по два выпуска канали-

зации диаметром 100 мм. Далее, по самотечному коллектору диаметром 150мм, стоки 

поступают в существующий смотровой колодец КК-5сущ., расположенный на канализа-

ционной сети диаметром 200мм. 

Трассировка канализационной сети производится в увязке с другими инженерны-

ми коммуникациями.  

Трубопроводы системы водоотведения выполняются из хризотилцементных труб 

по ГОСТ 31416-2009. Выпуски предусматриваются из чугунных напорных труб, изго-

товленных методом центробежного и полунепрерывного литья диаметром 110 мм, по 

ГОСТ 9583-75. 

Коллектор, запроектированный выше глубины промерзания грунтов, прокладыва-

ется в скорлупах из ППУ с покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ. 

Канализационные колодцы предусмотрены из монолитного бетона и элементов 

сборного железобетона по ГОСТ 8020-80, выполняемых по ТПР 902-09-22.84 «Колодцы 

канализационные». Все соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев 

обмазываются горячим битумом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища 

и стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия 

«ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-001-02717981-93 на 2 слоя. В основании колодца произво-

дится уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 

100 мм. 

 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети» 

Жилая часть дома 

Отопление 

В здании предусматривается устройство однотрубных стояковых систем отопле-

ния.  

В жилом дома принято зонирование систем отопления: 

- с нижней разводкой магистральных трубопроводов проложенных по техниче-

скому подвалу для нижней зоны; 

- с верхней раздачей подающего трубопровода, проложенного по техническому 

этажу и нижней сборной магистралью, проложенной по техническому подвалу для верх-

ней зоны. 
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Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-70
о
С. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 

- в жилых помещениях и в помещениях общего пользования (лестнично- лифто-

вых узлах) – стальные конвекторы; 

- в помещении мусорокамеры - регистры из гладких труб; 

- в помещениях насосной, электрощитовой и в машинном помещении- электро-

обогреватели «Теплофон» типа ЭРГНА. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в жилых помещениях на отопи-

тельных приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подаю-

щем трубопроводе и шаровых кранов на обратном трубопроводе.  

Для учета потребления тепловой энергии в квартирах на каждый прибор устанав-

ливается счетчик -распределитель в компактном исполнении INDIV. 

На подводках отопительных приборов, установленных в помещениях мусорока-

мер, а так же лестнично-лифтовых узлов запорная и регулирующая арматура не устанав-

ливается.  

Стояки оборудованы автоматическими ограничителями расхода теплоносителя. 

Отопительные приборы в лифтовом холле расположены на высоте 2м от уровня 

пола (п. 4.3.3 СП 1.13130.2009) 

Отопительные приборы внутри незадымляемой лестничной клетки предусмотре-

ны во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубо-

проводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими мате-

риалами, не снижающими пожаро-технических характеристик конструкций. 

Отсутствует выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок лестниц оборудование, разрешенное к установке в незадымляе-

мых лестничных клетках. (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009). 

Компенсация температурных удлинений на обратных трубопроводах стояков си-

стем отопления осуществляется с помощью сильфонных компенсаторов. 

Удаление воздуха из систем отопления жилой части здания предусмотрено через 

автоматические воздухоотводчики установленные в наивысших точках магистральных 

трубопроводов, а также через краны Маевского, установленные на стояках последних 

этажей при нижнем зонировании систем отопления. 

Опорожнение систем отопления осуществляется шлангами через краны установ-

ленные на стояках, с последующим отводом воды в ближайшие ревизии системы кана-

лизации. 

Трубопроводы систем отопления принимаются из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* и стальных 

бесшовных горячекатанных по ГОСТ 8732-78*, которые прокладываются с уклоном к 

сборно-распределительному коллектору. 

Магистральные и транзитные трубопроводы покрыты тепловой изоляцией. Перед 

изоляцией стальные трубопроводы покрыть комплексным полиуретановым покрытием 

«Вектор». Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» наноситься в 2 слоя по ТУ5775-

002-17045751-99, покрывной слой мастики «Вектор1214» в один слой по ТУ 5775-003-

17045751-99.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция из вспененного каучука. 

Не изолированные участки трубопроводов окрасить пентафталевой эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25-129-82 в 1 слой. 

На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перего-

родок предусмотреть гильзы и выполнить заделку зазоров из негорючего материала ре-

комендованным ГН.2.1.2/2.2.1.1009-00.  

Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным 

уклоном 0,002 к сборно- распределительным коллекторам. 

 

Расход тепла на жилой дом №1 (с учетом нежилых помещений): 
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- Общий     макс.   2 626 223 Вт (2 258 145 ккал/час),  

- Общий     ср.час.  2 032 224 Вт (1 747 398 ккал/час) в том числе: 

 

- на отопление   1 652 000 Вт (1 420 464 ккал/час), 

- на ГВС    макс. 974 223 Вт (837 681 ккал/час), 

- на ГВС    ср.час. 380 224 Вт (326 934 ккал/час). 

 

Вентиляция  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в жилых помещениях, в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами, предусматривает устройство систем вентиляции с естественным и механическим 

побуждением. 

Вытяжная вентиляция из санузлов, ванных комнат, совмещенных санузлов и ку-

хонь – механическая с установкой бытовых вентиляторов укомплектованных обратным 

клапаном. Для регулирования потока воздуха перед вентилятором установлена решетка с 

регулируемыми жалюзями. Вентканалы последнего этажа выполнены индивидуальными 

каналами, с выбросом воздуха непосредственно в теплый чердак. 

Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через теплый чердак при помощи 

вытяжной шахты на высоте не менее 1 м от уровня кровли, предусмотренную по одной 

шахте на каждую секцию. 

Естественная вытяжная вентиляция принята: 

- через жалюзийную решетку в стене для машинных помещений лифтов; 

- для помещениях ИТП, насосной и технических помещений, расположенных в 

подвале предусмотрены решетки в стенах; 

- для вентиляции технического подвала предусмотрены вытяжные шахты с вы-

бросом удаляемого воздуха выше кровли на 1 метр; 

Вентиляция из помещения мусорокамеры – естественная, вытяжная, с выбросом 

воздуха, через отдельный вентканал, выше кровли на 1м. 

Вентиляция мусоропровода предусмотрена через ствол мусоропровода, над кото-

рым располагается вентиляционный узел и состоит из вентиляционного канала, заслонки 

для перекрытия канала при санобработке ствола мусоропровода, дефлектор, элемент 

уплотнения прохода канала через кровлю здания (гильзу и фартук).  

Вентиляция электрощитовых предусмотрена через решетки в стенах с установкой 

противопожарных клапанов огнестойкости EI 60. 

Поступление приточного воздуха в жилые помещения осуществляется че-

рез регулируемые створки окон, а так же при помощи внутрипрофильных каналов 

оконных блоков.  

Противодымная вентиляция  

Для обеспечения противопожарных требований, в проекте предусмотрена вытяж-

ная (дымоудаление) и приточная (подпор воздуха при пожаре) противодымная вентиля-

ция с механическим и естественным побуждением. Приняты системы дымоудаления, 

подпора воздуха и системы компенсации удаляемых продуктов горения.  

Дымоудаление 

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара преду-

сматриваются установки дымоудаления ДВ1, которые обеспечивают отвод продуктов 

сгорания из приквартирных коридоров.  

Удаление дыма системами ДВ1 осуществляется через дымовые шахты из строи-

тельных конструкций с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строи-

тельной конструкцией.  

На шахтах дымоудаления на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления 

КЭД-03 с электроприводом с пределом огнестойкости не менее ЕI90. Клапаны установ-

лены не ниже 2,1 м от пола. Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с 

работой пожарной сигнализации На воздуховоде перед каждой шахтой дымоудаления, с 

выходом на кровлю, предусмотрена установка противопожарного клапана с электропри-
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водом пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. 

Для систем дымоудаления ДВ1 приняты крышные вентиляторы.  

Подпор воздуха при пожаре 

В качестве противодымной защиты жилого дома приняты: 

- системы подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом «пожарная опасность» 

согласно пп. а) п.7.14 СП7.13130.2013; 

- системы подпора воздуха в лифтовые шахты надземной части с режимом «пере-

возка пожарных подразделений» пп. б) п.7.14 СП7.13130.2013 (п.4.2.6 МР к СП 7.13130); 

- системы подпора воздуха в лифтовые шахты подземной части с режимом «пере-

возка пожарных подразделений» пп. б) п.7.14 СП7.13130.2013 (п.4.2.6 МР к СП 7.13130); 

- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы пп.«д», «л», «п» п.7.14 

СП7.13130.2013; 

- компенсация удаляемых продуктов горения. 

В качестве установок для подпора воздуха приняты крышные и осевые вентиля-

торы фирмы «Веза». Приток осуществляется непосредственно в верхнюю зону лифтовых 

шахт через воздуховоды затянутые сеткой. Вентиляторы подпора воздуха в лифтовые 

шахты подземной части и в тамбур- шлюзы, расположены в помещениях венткамер в 

подвале .  

В проекте принята установка противопожарных клапанов фирмы «Веза» с элек-

троприводами с пределом огнестойкости: 

- не менее ЕI30 для систем с режимом «пожарная опасность»; 

- Е60 для систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) подземной 

части здания отделяющие подземную автостоянку; 

- ЕI120 для систем с режимом «перевозка пожарных подразделений». 

На воздуховодах систем подпора воздуха, расположенных на границе с наружным 

контуром, предусмотрена установка клапанов с электроприводом с нормируемым преде-

лом огнестойкости в морозостойком исполнении.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридора предусмот-

рена система приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Для 

естественного притока воздуха предусмотрена приточная шахта (ДПЕ) с клапанами 

КПУ-1Н с электроприводом пределом огнестойкости не менее ЕI 30, расположенными 

над полом этажа. На воздуховоде, в шахте компенсации удаляемых продуктов горения, 

под кровлей предусмотрена установка клапана КПУ-1Н фирмы «Веза» с электроприво-

дом пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. Забор воздуха 

предусмотрен с кровли на 1,5 м от кровли. 

Воздуховоды противодымных систем приняты стальные класса «П»(плотные), 

толщиной б=0,9 мм, классом герметичности «В». Воздуховоды покрываются системой 

комплексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в соче-

тании с огнезащитным составом «Плазас». Степень огнестойкости и толщина покрытия 

составляет: 

- для обычных систем: степень огнестойкости не менее EI 30 (0,5 час), средняя 

толщина смонтированного покрытия должна быть не менее 4,3мм; 

- для систем подпора в шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений» -

степень огнестойкости EI 120 (2 часа), средняя толщина смонтированного покрытия 

должна быть не менее 13,5 мм. 

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли. 

Забор воздуха предусмотрен на высоте не менее 2м от поверхности земли. 

Вентагрегаты систем противодымной вентиляции установленные на кровле 

предусмотрены с ограждениями от доступа посторонних лиц. 

Встроенные помещения 

Отопление 

Система отопления – двухтрубная, с нижней, тупиковой разводкой магистраль-

ных трубопроводов.  

Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-70
о
С. 
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В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы.  

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях на отопительных 

приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подающем трубо-

проводе и шаровых кранов на обратном трубопроводе. 

Выпуск воздуха из систем отопления принимается из верхних точек через краны 

Маевского, установленных в пробках отопительных приборов.  

Опорожнение систем отопления предусмотрен в помещении расположения сбор-

но- распределительных коллекторов с последующим отводом воды в систему канализа-

ции. 

Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных водогазопроводных 

труб ГОСТ 3262-75* с антикоррозионным покрытием. 

Магистральные трубопроводы покрыты тепловой изоляцией. Перед изоляцией 

стальные трубопроводы покрыть комплексным полиуретановым покрытием «Вектор». 

Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» наноситься в 2 слоя по ТУ5775-002-

17045751-99, покрывной слой мастики «Вектор1214» в один слой по ТУ 5775-003-

17045751-99.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция из вспененного каучука. 

Не изолированные участки трубопроводов окрасить пентафталевой эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25-129-82 в 1 слой. 

На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перего-

родок предусмотреть гильзы и выполнить заделку зазоров из негорючего материала. 

Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным 

уклоном 0,002 к сборно- распределительным коллекторам. 

Вентиляция  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях, в соответствии с действующими нормативными документами, 

предусматривается устройство систем вентиляции с механическим и естественным по-

буждением. 

Вытяжная вентиляция из санузлов, и умывальных – механическая с установкой 

бытовых вентиляторов укомплектованных обратным клапаном.  

Выброс вытяжного воздуха из санузлов осуществляется в отдельные от жилой ча-

сти вытяжные каналы. 

Поступление приточного воздуха в жилые помещения осуществляется через регу-

лируемые створки окон. 

Воздуховоды приняты металлические из тонколистовой оцинкованной стали 

класса «А». Воздуховоды, проходящие транзитом через соседние помещения предусмот-

рены герметичными класса В, сварные без разъемных соединений.  

Противодымная вентиляция  

Противодымную вентиляцию для надземной части, согласно п.7.2, 7.3 СП 

7.13130.2013 предусматривать не требуется. 

Для помещении расположенных на отм.-3.450 предусмотрены следующие меро-

приятия: 

- дымоудаление из помещения КДУ; 

- подпор в тамбур-шлюз; 

- компенсация удаляемых продуктов горения. 

Дымоудаление 

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара преду-

смотрена установка дымоудаления ДВ2, которая обеспечивает отвод продуктов сгорания 

непосредственно из помещения.  

Удаление дыма системой ДВ2 осуществляется через воздуховод из черной стали 

толщиной 0,9мм класса герметичности В. Вертикальный участок воздуховода системы 

дымоудаления проложен в шахте с пределом огнестойкости EI 150, что обеспечивается 

самой строительной конструкцией. 
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На ответвлении от шахты, удаление дыма осуществляется через противопожар-

ный нормально- закрытый клапан с электроприводом с пределом огнестойкости не менее 

ЕI45. Работа клапанов и двигателя вентилятора сблокирована с работой пожарной сигна-

лизации. На воздуховоде, при прохождении строительную конструкцию (наружную сте-

ну), предусмотрена установка противопожарного нормально- закрытого клапана с элек-

троприводом пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. 

Для системы дымоудаления принят канальный вентилятор дымоудаления фирмы 

«ВЕЗА» с пределом огнестойкости 2ч/400°С.  

Подпор воздуха при пожаре 

В качестве установки для подпора воздуха в тамбур- шлюз принят осевой венти-

лятор фирмы «Веза». Приток осуществляется непосредственно в верхнюю зону тамбур- 

шлюза. Вентилятор подпора воздуха в тамбур- шлюз, расположен непосредственно в об-

служиваемом помещении.  

На воздуховоде системы подпора воздуха предусмотрена установка противопо-

жарного нормально- закрытого клапана с электроприводом с нормируемым пределом 

огнестойкости.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещения КДУ 

предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с естественным побуж-

дением. Для естественного притока воздуха предусмотрена приточная шахта с клапаном 

КПУ-1Н с электроприводом пределом огнестойкости не менее ЕI 30, расположенного 

над полом обслуживаемого помещения.  

Воздуховоды противодымных систем приняты стальные класса «П»(плотные), 

толщиной б=0,9мм, классом герметичности «В». Воздуховоды покрываются системой 

комплексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в соче-

тании с огнезащитным составом «Плазас». Степень огнестойкости воздуховодов состав-

ляет не менее EI 30(0,5 час).  

Выброс дыма осуществляется выше 2м от уровня земли и со скоростью не менее 

20м/с. 

Забор воздуха для систем приточной противодымной вентиляции осуществляется 

через шахты с пределом огнестойкости EI 150, что обеспечивается самой строительной 

конструкцией. Воздухозаборные решетки предусмотрены на высоте 2,5м от уровня зем-

ли. 

Пристроенные нежилые помещения 

Отопление 

Система отопления – двухтрубная, поэтажная с нижней, тупиковой разводкой ма-

гистральных трубопроводов.  

Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-70
о
С. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы.  

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях на отопительных 

приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подающем трубо-

проводе и шаровых кранов на обратном трубопроводе. 

Выпуск воздуха из систем отопления принимается из верхних точек через краны 

Маевского, установленных в пробках отопительных приборов.  

На каждой горизонтальной ветке системы отопления предусмотрена арматура для 

спуска и промывки. Отвод воды выполнен через вертикальный дренажный трубопровод 

до помещения ИТП. Дренаж системы отопления осуществляется в ИТП через приямок с 

последующим отводом воды в систему канализации. 

Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных водогазопроводных 

труб ГОСТ 3262-75* с антикоррозионным покрытием. 

Магистральные трубопроводы покрыты тепловой изоляцией. Перед изоляцией 

стальные трубопроводы покрыть комплексным полиуретановым покрытием "Вектор". 

Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» наноситься в 2 слоя по ТУ5775-002-

17045751-99, покрывной слой мастики «Вектор1214» в один слой по ТУ 5775-003-

17045751-99.  
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В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция из вспененного каучука. 

Не изолированные участки трубопроводов окрасить пентафталевой эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25-129-82 в 1 слой. 

На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перего-

родок предусмотреть гильзы и выполнить заделку зазоров из негорючего материала. 

Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным 

уклоном 0,002 к сборно- распределительным коллекторам. 

Вентиляция  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях, в соответствии с действующими нормативными документами, 

предусматривается устройство систем вентиляции с механическим и естественным по-

буждением. 

Вытяжная вентиляция из санузлов, КУИ и умывальных – механическая с установ-

кой канальных вентиляторов укомплектованных обратным клапаном. Вентиляторы 

установлены на каждом этаже. Присоединение к шахте предусмотрено с установкой 

противопожарных (нормально открытых) клапанов с пределом огнестойкости EI60.   

Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через вытяжную шахту на 1 м выше 

кровли.  

Поступление приточного воздуха в жилые помещения осуществляется через регу-

лируемые створки окон. 

Воздуховоды приняты металлические из тонколистовой оцинкованной стали 

класса «А». Воздуховоды, проходящие транзитом через соседние помещения предусмот-

рены герметичными класса В, сварные без разъемных соединений. 

Противодымная вентиляция  

Для обеспечения противопожарных требований, в проекте предусмотрена вытяж-

ная (дымоудаление) и приточная (подпор воздуха при пожаре) противодымная вентиля-

ция с механическим и естественным побуждением. Приняты системы дымоудаления, 

подпора воздуха и системы компенсации удаляемых продуктов горения.  

Дымоудаление 

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара преду-

сматрена установка дымоудаления ДВ1, которая обеспечивает отвод продуктов сгорания 

непосредственно из помещения.  

Удаление дыма системой ДВ1 осуществляется через дымовую шахту из строи-

тельной конструкции с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строи-

тельной конструкцией.  

На шахтае дымоудаления на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления 

КЭД-03 с электроприводом с пределом огнестойкости не менее ЕI90. Клапаны установ-

лены не ниже 2,1 м от пола. Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с 

работой пожарной сигнализации На воздуховоде перед шахтой дымоудаления, с выхо-

дом на кровлю, предусмотрена установка противопожарного клапана с электроприводом 

пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. 

Для системы дымоудаления ДВ1 приняты крышной вентилятор.  

Подпор воздуха при пожаре 

В качестве противодымной защиты приняты: 

- система подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»; 

- системы подпора воздуха в лифтовой холл; 

- компенсация удаляемых продуктов горения. 

В качестве установок для подпора воздуха приняты крышные и осевые вентиля-

торы фирмы «Веза». Приток осуществляется непосредственно в верхнюю зону лифтовой 

шахты через воздуховоды затянутые сеткой.  

В проекте принята установка противопожарных клапанов фирмы «Веза» с элек-

троприводами с пределом огнестойкости: 
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- Е60 для системы подачи воздуха в тамбур-шлюз (лифтовой холл); 

- ЕI120 для системы с режимом «перевозка пожарных подразделений». 

Лифтовой холл является зоной безопасности для МГН при пожаре. Согласно пп. 

«е» п.7.17 СП 7.13130.2013 предусмотрен подогрев подаваемого в зону безопасности 

воздуха в холодный период. 

На воздуховодах систем подпора воздуха, расположенных на границе с наружным 

контуром, предусмотрена установка клапанов с электроприводом с нормируемым преде-

лом огнестойкости в морозостойком исполнении.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещения преду-

смотрена система приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением. 

Для естественного притока воздуха предусмотрена приточная шахта (ДПЕ) с клапанами 

КПУ-1Н с электроприводом пределом огнестойкости не менее ЕI 30, расположенными 

над полом этажа. На воздуховоде, в шахте компенсации удаляемых продуктов горения, 

под кровлей предусмотрена установка клапана КПУ-1Н фирмы «Веза» с электроприво-

дом пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. Забор воздуха 

предусмотрен с кровли на 1,5 м от кровли. 

Воздуховоды противодымных систем приняты стальные класса «П»(плотные), 

толщиной б=1мм, классом герметичности «В». Воздуховоды покрываются системой 

комплексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в соче-

тании с огнезащитным составом «Плазас». Степень огнестойкости и толщина покрытия 

составляет: 

- для обычных систем: степень огнестойкости не менее EI 60 (1 час), средняя 

толщина смонтированного покрытия должна быть не менее 8,6мм; 

- для систем подпора в шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений» -

степень огнестойкости EI 120 (2 часа), средняя толщина смонтированного покрытия 

должна быть не менее 13,5 мм. 

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли. 

Забор воздуха предусмотрен на высоте 1,5м от уровня кровли. 

Вентагрегаты систем противодымной вентиляции установленные на кровле 

предусмотрены с ограждениями от доступа посторонних лиц. 

Подземная автостоянка 

Отопление  

Встроенно-пристроенная автомобильная стоянка не отапливаемая. 

Система отопления помещений охранника, КУИ, венткамер и электрощитовой – 

электрическая. 

В качестве нагревательных приборов приняты настенные электрообогреватели 

«Теплофон» типа ЭРГНА. 

Все отопительные приборы оборудованы встроенными термостатами. 

Тепловая нагрузка на подземную автостоянку составляет – 3,5 кВт. 

Воздушные завесы 

Для предотвращения попадания потоков холодного воздуха в помещение автосто-

янки ворота оборудованы вертикальными воздушными завесами, фирмы «Тепломаш». 

Завесы приняты отсечные без нагрева, отсечные. 

Вентиляция  

Удаление воздуха для помещения хранения автомобилей предусмотрено из верх-

ней и нижней зон поровну по воздуховодам через регулируемые решетки. 

Подача приточного воздуха в помещение осуществляется рассредоточено вдоль 

проездов по воздуховодам через регулируемые решетки. 

Воздухообмен для помещения хранения автотранспорта рассчитан из условия ас-

симиляции вредных веществ. 

В качестве приточного и вытяжного оборудования приняты радиальные вентиля-

торы, установленные в помещениях венткамер. 

Для вентиляции помещения электрощитовой предусмотрена переточная решетка 

с противопожарным нормально- открытым клапаном. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

инженерным обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. Красноярске. Жилой дом №1 с пристроенными, со встроенно- 

пристроенными нежилыми помещениями, с подземной автостоянкой»   №24-2-1-2-0034-17 
51 

Удаление воздуха из помещения санузла предусмотрено бытовым вентилятором 

из верхней зоны помещения. 

Выброс воздуха от вытяжных систем подземной автостоянки осуществляется че-

рез вытяжную шахту строительного исполнения на высоте 2м от уровня земли. 

Забор приточного воздуха осуществляется из чистой зоны через воздухозаборную 

шахту строительного исполнения на высоте 2 м от поверхности земли. 

Для снижения уровня шума от работающих вентустановок предусматривается: 

-подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 

-ограничение скорости движения воздуха; 

-установка вентиляционного оборудования в отдельно выгороженных помещени-

ях. 

Для контроля качества внутреннего воздуха в помещениях автостоянки принята 

установка газоанализаторов по содержанию СО. Газоанализаторы приняты серии «ИГС-

98» фирмы «Дельта». При достижении превышений ПДК (0,15 мг/м
3
) в рабочей зоне 

предусматривается включение системы приточно-вытяжной вентиляции от показаний 

газоанализатора. 

При пересечении воздуховодами противопожарной преграды, на системах обще-

обменной вентиляции, устанавливаются противопожарные клапаны КПУ-1Н с пределом 

огнестойкости EI 60 с электроприводом. 

Приточные и вытяжные воздуховоды в пределах обслуживаемых помещений вы-

полнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н». 

На воздухозаборном воздуховоде приточной системы предусмотрена установка 

утепленного клапана Гермик-С с электроприводом.  

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует преду-

сматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждений. 

Противодымная вентиляция  

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара преду-

сматривается установка дымоудаления ДВ1. 

В качестве вентагрегата системы дымоудаления принят радиальный вентилятор с 

пределом огнестойкости 2ч/400°С.  

Удаление продуктов горения предусмотрено через жалюзийные решетки, распо-

ложенные в верхней зоне на воздуховоде системы дымоудаления. 

Выброс удаляемых продуктов горения предусматривается на высоте 2 м через 

шахту строительного исполнения расположенную на расстоянии более 15 м от воздухо-

заборных шахт систем приточной противодымной вентиляции данного здания.  

На воздуховоде перед шахтой дымоудаления с выходом на кровлю предусмотрена 

установка клапана КПУ-1Н-НЗ (нормально закрытого) с электроприводом пределом ог-

нестойкости не менее ЕI60 в морозостойком исполнении. 

В качестве приточной противодымной защиты встроенно-пристроенной подзем-

ной автостоянки жилого дома приняты: 

- системы подпора воздуха в лифтовые холлы и тамбур-шлюзы последовательно 

расположенные при выходах из лифтов жилого дома в помещение подземной автостоян-

ки; 

- отдельные системы подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом «перевозка 

пожарных подразделений»; 

- система возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки . 

В качестве установок для подпора воздуха приняты осевые вентиляторы. Приток 

осуществляется в нижнюю зону лифтовых шахт через воздуховоды затянутых сеткой. 

На воздуховодах, для систем подпора воздуха в тамбур- шлюзы и лифтовые хол-

лы, предусмотрены противопожарные клапана с электроприводами - КПУ-1Н с преде-

лом огнестойкости не менее ЕI60. 

На воздуховодах систем подпора воздуха, расположенных на границе с наружным 

контуром, предусмотрена установка клапана  с электроприводом с нормируемым преде-



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

инженерным обеспечением по ул. Петра Подзолкова в г. Красноярске. Жилой дом №1 с пристроенными, со встроенно- 

пристроенными нежилыми помещениями, с подземной автостоянкой»   №24-2-1-2-0034-17 
52 

лом огнестойкости системы в морозостойком исполнении.  

Забор воздуха для систем подпора в тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, последова-

тельно расположенные при выходах из лифтов жилого дома секций №1,2 в помещение 

подземной автостоянки, предусмотрен через воздухозаборные жалюзийные решетки, 

установленные в шахте строительного исполнения на высоте не менее 2м от уровня зем-

ли. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения проектом предусмотрено исполь-

зование приточной системы ДП1 (П1).  

Забор воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения предусматривается 

на высоте 2 м через шахту строительного исполнения расположенную на расстоянии бо-

лее 15м от шахты дымоудаления данного здания. 

Для подачи воздуха в нижнюю часть помещения предусмотрены отдельные ветки 

воздуховодов с установкой противопожарных клапанов. 

Противопожарные клапаны системы ПД1(П1) приняты марки КПУ-1Н с электро-

приводом с пределом огнестойкости EI60. 

Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой пожарной 

сигнализации. 

Воздуховоды приняты стальные класса «П»(плотные), толщиной б=1мм, классом 

герметичности «В». Воздуховоды противодымных систем (в том числе и воздуховоды 

общеобменной вентиляции, предусмотренные для использования противодымных си-

стем) покрываются системой комплексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольги-

рованным материалом в сочетании с огнезащитным составом «Плазас». Степень огне-

стойкости и толщина покрытия составляет: 

-для систем подпора в шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений» -

степень огнестойкости EI 120(2 часа), средняя толщина смонтированного покрытия 

должна быть не менее 13,5мм; 

-для остальных систем: степень огнестойкости не менее EI 60(1 час), средняя 

толщина смонтированного покрытия должна быть не менее 8,6мм. 

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически от 

датчиков расположенных в парковке, а также дистанционно из помещения охраны.  

ИТП 

Теплоснабжение жилого дома со встроенно- пристроенными и пристроенными 

нежилыми помещениями осуществляется от двух вводов тепловой сети, расположенных 

в помещениях ИТП: 

- ИТП №1, расположено в осях 4-7, А-Б на отм. -3.450 во 2-й секции и учитывает 

расход тепла секций 1-2 жилого дома с учетом встроенно- пристроенных нежилых по-

мещений; 

- ИТП №2, расположено в осях 8-9, Е-И на отм. -3.450 в 3-й секции и учитывает 

расход тепла с 3-5 секции жилого дома с учетом встроенно- пристроенных нежилых по-

мещений. 

Учет тепла и ввод трубопроводов в пристроенные нежилые помещения осуществ-

ляется от ИТП №1, в осях 8-10 и В-Г на отм. -3.040. 

На вводах тепловых сетей в здание осуществляется суммарный учет тепловой 

энергии. В качестве прибора учета тепловой энергии в проекте приняты теплосчетчики, с 

ультразвуковыми расходомерами. 

После узла учета №1 на дом, предусмотрено ответвление и прокладка трубопро-

водов теплоснабжения по подвалу и помещению пристроенной автостоянки до помеще-

ния ИТП пристроенных нежилых помещений. 

Согласно технических условий подключение систем теплоснабжения жилого до-

ма №1 осуществляется: 

- отопление - по независимой схеме с температурой теплоносителя 95-70 °С; 

- ГВС - по закрытой схеме с температурой теплоносителя 65 °С(летом-тупиковая). 

Для определения и учета расхода теплоты жилых, встроенно- пристроенных и 

пристроенных помещений предусмотрено устройство узлов учета тепла:: 
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- на системах ГВС;  

- на системах отопления встроенно- пристроенных нежилых помещений; 

- на системах отопления пристроенных нежилых помещений.   

Распределение теплоносителя на нужды систем отопления осуществляется от 

сборно-распределительных коллекторов, расположенных в подвале. 

Трубопроводы теплоснабжения, проложенные по подвалу и трубопроводы ИТП, 

приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, группы В по ГОСТ 10705 -80 

марка стали Ст3 ГОСТ 380-94.  

В качестве антикоррозийного покрытия принято комплексное полиуретановое по-

крытие «Вектор». Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» наноситься в 2 слоя по 

ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики «Вектор1214» в один слой по ТУ 

5775-003-17045751-99.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция из вспененного каучука. 

Для гидравлического баланса систем отопления на ответвлениях от сборно-

распределительных коллекторов установлены балансировочные клапаны. 

Система теплоснабжения жилого дома полностью автоматизирована, что позво-

ляет обеспечить желаемую внутреннюю температуру здания в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха, с коррекцией по температуре теплоносителя в обратном трубо-

проводе сетевой воды. 

Отвод воды из трубопроводов узла ввода, ИТП и технических помещений осу-

ществляется в приямок с последующим отводом воды в систему канализации. 

Для откачки воды из приямка в канализацию запроектированы дренажные насо-

сы. При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.  

Вентиляция ИТП естественная, через решетки в стене.  

Тепловые сети 

Согласно техническим условиям теплоснабжение жилого дома предусмотрено от 

теплоисточника ОАО «Красноярская ТЭЦ-3». Согласно техническим условиям, по дого-

вору №279 от 19.05.2017г., подключение предусмотрено от существующих тепловых се-

тей с устройством проектируемой тепловой камеры в тепловую сеть ОАО «Красноярская 

теплотранспортная компания».   

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

- температура в бодающем трубопроводе 150 ºС; 

- температура в обратном трубопроводе 70 ºС; 

- расчетные параметры  Рп=6,5 кг/см²,  Ро=5,3 кг/см²; 

 

Тепловая нагрузка на жилой дом составляет:  

-  макс.    2,258145 Гкал/час,  

-  ср.час.  1,747398 Гкал/час. 

 

Схема теплоснабжения – тупиковая, двухтрубная, система - закрытая.  

На основании инженерно-геологических изысканий несущими грунтами для про-

ектирования  тепловых сетей является просадочный грунт I типа, грунтовые воды вскры-

ты с глубины 10-50 м. 

Согласно техническим условиям точкой подключения являются существующие 

тепловые сети. Врезка трубопроводов проектируемой теплосети предусмотрена расчет-

ным диаметром на максимальную тепловую нагрузку с учетом перспективного строения.  

Подключение сетей теплоснабжения жилого дома №1 к существующим сетям  

предусмотрено в тепловой камере УТ1. Непосредственное подключение жилого дома 

осуществляется в проектируемой тепловой камере УТ2. 

Предусматривается подземная канальная прокладка тепловых сетей. 

В узлах трубопроводов на ответвлениях от магистральной теплосети предусмот-

рена установка запорной арматуры. В качестве запорной арматуры, а так же арматуры 

для спуска воды и воздуха, приняты стальные шаровые краны под приварку. 
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При прокладке в канале, трубы укладываются на скользящие опоры, а так же на 

опорные подушки. 

Уклоны тепловой сети выполнены в сторону тепловой камеры УТ2. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы 

трубопроводов и с помощью сильфонных компенсаторов типа СКУ. 

Спуск воды предусмотрен из низшей точки теплосети в тепловой камере УТ-2 с 

разрывом струи от каждого трубопровода и отдельным отводом дренажных вод с приям-

ка, самотеком в дренажный колодец, который расположен возле тепловой камеры. Дре-

нажная вода из колодца откачивается автотранспортом или системой трубопроводов с 

насосом и сливается в ближайший канализационный колодец. Для предотвращения об-

ратного хода на выпускной трубе от приямка установлен клапан типа «Захлопка». 

Сброс воздуха из трассы предусмотрен через шаровые краны непосредственно на 

вводе трубопроводов в здание, а также в тепловых камерах на ответвлении трубопровода 

до задвижек при высоте изгиба трубопровода более 1 м. 

Ввод тепловых сетей в здание предусмотрен герметичным по серии 5.905-26.08. 

Предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей строительных 

конструкций (лотков, ДК, тепловых камер) горячим битумом за 2 раза. Плиты перекры-

тия оклеить гидроизолом по мастике с перехлестом стыка между лотком и плитой не ме-

нее 5 см.  

Обратная засыпка траншеи выполняется после проведения предварительных ис-

пытаний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляцион-

ных и строительно-монтажных работ. Обратная засыпка производится одновременно с 

обеих сторон канала толщиной 20-30 см местным грунтом с тщательным послойным 

уплотнением. 

Трубы для сетей теплоснабжения, приняты стальные бесшовные горячедеформи-

рованные ГОСТ 8732-78, группы В по ГОСТ 8731 , марка стали Ст20 ГОСТ 1050. 

Трубопроводы тепловых сетей и стальные конструкции тепловых сетей покрыты 

антикоррозийным покрытием. В качестве антикоррозийного покрытия принято ком-

плексное полиуретановое покрытие «Вектор». Грунтовочный слой мастики "Век-

тор1236" наносится в два слоя по ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики 

"Вектор1214" наносится в один слой по ТУ5775-003-17045751-99. 

В качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов тепловых сетей принята 

теплоизоляция из пенополиуретана. В качестве покрывного слоя для тепловых сетей 

принят стеклопластик РСТ415.  

Протяженность трубопроводов от УТ1 до ЖД №1 – 397 м. 

По окончанию монтажа трубопроводы испытать на давление 1,25 от рабочего, но 

не менее 1,6 Мпа (16 кгс/см
2
). 

Монтаж и испытания проводить при температуре наружного воздуха не ниже ми-

нус 20 °С. 

 

Подраздел 4 «Сети связи» 

Данный подраздел проекта разработан на основании задания на проектирование, 

технических условий, и в соответствии с действующей нормативно-технической доку-

ментацией. 

Наружные сети связи 

Проектируемый жилой дом № 1 (секции 1-5), а также пристроенные нежилые по-

мещения и автопарковка обеспечиваются следующими системами связи: 

- магистральная сеть телефонизации; 

- диспетчеризация лифтов. 

Магистральная сеть телефонизации 

Телефонизация проектируемого жилого дома предусмотрена от городских теле-

фонных сетей, согласно технических условий технических условий № 12-07/2017 от 

12.07.2017 г, выданных ООО «Райт-Сайд+». 

В жилом доме на техническом чердаке каждой секции проектом предусмотрена 
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установка шкафа абонентского выноса с плинтами LSA-PLUS и оптическими кроссами. 

Согласно технических условий, проектом предусмотрена прокладка магистраль-

ного волоконно-оптического кабеля типа ОТД-016А-2,7 на участке от точки присутствия 

ООО «Райт-Сайд+», расположенной по адресу: ул. Подзолкова, д. 5а по кровле жилых 

домов на подвесе, с установкой трубостоек СПТ-2. 

При подвеске ОК со встроенными металлическими элементами (трос, броня и 

т.д.) заземление этих элементов выполнено в начале и конце линии (элементарного ка-

бельного участка). 

Между секциями проложен волоконно-оптический кабель ОТД на 8-12 волокон. 

Внутренняя телефонная сеть жилых домов от абонентских выносов и разветви-

тельных муфт до коробок КРТ-М 10х2, проложена кабелем ТППэп различной емкости.  

В проектируемых абонентских выносах секций 1-5 волоконно-оптический кабель 

заведен по месту и разделан на оптический кросс. 

В проектируемых абонентских выносах секций 1-5 медные кабели заведены по 

месту и разделаны на плинты LSA-Profil, а также на муфты разветвительные МРП, на 

этажах - на коробки распределительные КРТ-М на 10 пар с плинтами Krone LSA-Profil.  

Согласно технических условий, проектом предусмотрена скрытая прокладка ка-

белей связи в межэтажных стояках в пластиковых трубах. Ниши связи на этажах обору-

дованы замками. 

По кровлям жилых домов кабели проложены на тросу по трубостойкам. 

Линия системы диспетчеризации лифтов. 

Диспетчеризация лифтов проектируемого жилого дома выполнена согласно тех-

нических условий, выданных ООО «Лифтремонт» № 360/ТУ от 14.07.2017 г., по каналам 

сети передачи данных Ethernet от АРМ диспетчерского пульта, установленного в суще-

ствующем диспетчерском пункте ООО «Лифтремонт» по адресу ул. пр. им. газ. Красно-

ярский рабочий, д. 195, с установкой лифтовых блоков в секциях 1-5 и в пристройке про-

ектируемого жилого дома. 

В существующем ДП установлен персональный компьютер с программным обес-

печением ССДЛ «Обь», блоком бесперебойного электропитания. Оборудование подклю-

чается к существующей сети 220В через евро-розетки, устанавливаемые по месту. 

На техническом чердаке секции 1 проектируемого жилого дома №1 установлен 

контроллер КЛШ-КСЛ Ethernet и подключается через абонентский вынос ООО «Райт 

Сайд+» к сетям передачи данных.  

Питание 220В контроллера КЛШ-КСЛ Ethernet предусмотрено по месту от шкафа 

абонентского выноса.  

Воздушная линия между секциями 1-5 проектируемого жилого дома №1 выпол-

нена проводом «витая пара» FTP4 по техническим этажам в ПВХ-трубке, а также до зда-

ния поз. 1.6 - на тросу по стойкам СПТ-2. 

В машинных помещениях (МП) лифтов, расположенных на технических этажах 

секций, установлено следующее оборудование на каждый лифт: 

- лифтовые блоки ЛБ 6.0; 

- станция управления лифтами (СУЛ); 

- модуль грозозащиты; 

- устройство контроля скорости лифта (УКСЛ); 

- датчик ИО102-2 проникновения в машинное помещение, который установлен на 

дверях МП с внутренней стороны охраняемого помещения на верхнем косяке двери МП 

на расстоянии 600-800 мм от поворотной части двери. 

Лифтовой блок ЛБ 6.0 установлен по месту рядом со станцией управления лифта-

ми (СУЛ) на высоте 1,5 м от пола. 

Лифтовые блоки подключены к контроллеру КЛШ-КСЛ проводом FTP4. 

Контактные линии диспетчерской связи от блока ЛБ 6.0, УКСЛ и датчика охраны 

ИО102-2 заведены и разделаны на отдельную клеммную коробку в шкафу станции 

управления лифтом.  

По машинным помещениям провода проложены в металлорукаве и трубке ПВХ. 
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Штатные этажные клеммные коробки устанавливаются в шахте каждого лифта на 

уровне 12-го этажа. 

Разводка от машинного помещения до этажной коробки по шахте лифта выпол-

нена проводом FTP4 на стальном тросу. 

Для обеспечения двухсторонней переговорной связью между кабиной и крышей 

кабины с местом нахождения обслуживающего персонала проектом предусмотрен ком-

плект переговорной связи лифта КПСЛ.  

Работа комплекта переговорной связи лифта обеспечивает исполнение требова-

ний п.п. 6.3.16 и 6.3.17 ПУБЭЛ 10-558-03 и п.6.7 ГОСТ Р 53296-2009. Функции управле-

ния выполняет БУУП, располагающийся в машинном помещении. Абонент, находящий-

ся в МП может осуществлять переговорную связь по выбору с кабиной и крышей каби-

ны, приямком лифта и нижней этажной площадкой. Связь из кабины и крыши кабины, 

приямка и нижней этажной площадки может быть осуществлена как с машинным поме-

щением, так и с диспетчерским пунктом. 

Для лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений комплект поставки 

переговорной связи лифта дополняется устройством громкой связи «Октава ОЕМ». 

Для включения лифта в режим работы «перевозка пожарных подразделений» 

предусмотрена установка устройство для включения режима работы лифта в условиях 

пожара. 

Такое устройство (переключатель) должно быть установлено в лифтовом холле на 

этаже входа пожарных в здание. 

Переключатель установлен на расстоянии не более 2,0 м по горизонтали от двери 

шахты лифта для пожарных и на высоте 1,8-2,1 м от уровня пола. 

Переключатель имеет пиктографическую маркировку лифта для пожарных. 

Включение (выключение) переключателя лифта для пожарных должно произво-

диться при помощи специального ключа. Одним из вариантов такого ключа может быть 

предусмотренное ПУБЭЛ ПБ 10-558-03 устройство для открывания дверей шахты. 

Переключатель двухпозиционный четко промаркирован на две позиции: «0» и 

«1». 

При положении ключа в позиции «1» включается режим работы лифта для по-

жарных. 

Для эксплуатирующего персонала предусмотрен один сервисный ключ механика 

(СК-М) и один сервисный ключ оператора (СК-О). 

Для ЗИП предусмотрен один лифтовой блок и один моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet. 

Все переходы через стены и железобетонные перекрытия выполнены в металлор-

укаве  

Заземление оборудования диспетчеризации лифтов вести согласно техдокумента-

ции проводом ПВ3 1,5 мм.  

Монтажные работы оборудования диспетчеризации лифтов вести согласно, «Ин-

струкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке» ССДЛ «Обь» ИМ 3434-001-

49739805-02 и технической документации на оборудование. 

Для защиты стоек диспетчеризации от атмосферных перенапряжений предусмот-

рено устройство молниеотвода, выполненного из арматурной стали диаметром 8мм, про-

кладываемой по перекрытию.  

Шина заземления присоединяется сваркой к молниеприемной сетке, предусмот-

ренной электрической частью проекта. Молниеотвод на два раза покрывается битумом. 

Внутренние сети связи жилого дома. 

Проектируемый жилой дом № 1 обеспечивается следующими системами связи и 

сигнализации: 

• телефонизация; 

• радиофикация; 

• вещательное телевидение; 

• интернет; 

• домофон; 
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• диспетчеризация лифтов. 

Встроенно-пристроенные нежилые помещения, расположенные на первых этажах 

секций 1-5 жилого дома и отдельно стоящие, обеспечиваются следующими системами 

связи: 

• магистральная сеть телефонизации и доступа в интернет; 

• радиофикация; 

• вещательное телевидение; 

• система вызова персонала для МГН. 

Основные данные проекта 

Наименование Ед.изм. 

Жилой дом  

№ 1 

секция 1 

Жилой дом  

№ 1 

секция 2 

Жилой дом  

№ 1 

секция 3 

Жилая 

часть 
КДУ 

 

Жи-

лая 

часть 

 

КДУ 

 

Жилая 

часть 

 

КДУ 

1  Емкость телефонного 

ввода 
пар 120 - 240 - 120 - 

волокон 16 - 16 - 16 - 

2  Используемая емкость 

телефонного ввода 
пар 95 1 138 3 115 3 

волокон 2 - 2 - 2 - 

3  Количество телеантенн шт 1 - 1 - 1 - 

4  Количество шкафов 

абонентского выноса шт 1 - 1 - 1 - 

 

Наименование Ед.изм. 

Жилой дом  

№ 1 

секция 4 

Жилой дом  

№ 1 

секция 5 

 

Жилая 

часть 
КДУ 

 

Жи-

лая 

часть 

 

КДУ 

Пристроенные 

нежилые по-

мещения 

1  Емкость телефонного 

ввода 
пар 100 - 100 - 100 

волокон 8 - 4 - 4 

2  Используемая емкость 

телефонного ввода 
пар 72 3 90 2 90 

волокон 2 - 2 - 4 

3  Количество телеантенн шт 1 - 1 - 1 

4  Количество шкафов  

абонентского выноса шт 1 - 1 - 
2 

Телеантенна располагается на кровле секции. 

Установка арматуры для крепления телеантенны на кровле каждой секции выпол-

нена строительной организацией по строительной смете.  

Прокладка кабелей и проводов телефонизации, домофона, интернета и вещатель-

ного телевидения выполнена в раздельных каналах.  

Для вертикальной прокладки проводов и кабелей связи в каждой секции преду-

смотрено устройство стояков из труб ПВХ диаметром 50 мм, которые устанавливаются в 

отсеке для слаботочных сетей в нишах ЭЛ.  

Для ввода в квартиры телефона, телевидения, домофона и интернета проектом 

предусмотрена установка на входе у дверей, на высоте 0.5 м от пола, блоков розеток. От-

верстия для установки розеток выполнены по месту. 
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Телефонизация 

Подключение проектируемого жилого дома № 1 к магистральным линиям связи 

ГТС предусмотрено согласно технических условий № 12-07/2017 от 12.07.2017 г, выдан-

ных ООО «Райт Сайд+». 

Телефонизация в каждой секции проектируемого жилого дома предусмотрена от 

абонентского выноса, установленного по месту на стене на техническом этаже. 

Для телефонизации квартир на этажах в отсеке для слаботочных сетей щита ЭЛ 

установлены коробки КРТ-М 10х2. 

Внутренняя телефонная сеть жилого дома от абонентского выноса до коробок 

КРТ-М 10х2, проложены кабелем ТППэп различной емкости.   

При прокладке по лестничным площадкам и через стены кабель защищен трубкой 

ПВХ диаметром 16 мм. 

Абонентская сеть от коробки КРТ-М до слаботочного щитка в квартире проложе-

на кабелем ТРП2х0.5 по стене коридора и в квартире в трубке ПВХ по стене в штрабе. 

Для телефонизации помещений КДУ, расположенных на 1-х этажах секций 1-5 

жилого дома, а также пристроенных помещений устанавливаются коробки КРТ-М 10х2.  

Коробки подключены к абонентскому выносу кабелем ТППэп10х2х0.5. 

По этажам кабели связи проложены за подвесными потолками, а также по стенам 

в кабель-канале. При прокладке через стены кабель защищается трубкой ПВХ диамет-

ром 50 мм. 

Радиофикация 

Радиофикация проектируемого жилого дома выполнена согласно типовому про-

екту ООО «СЦС Совинтел» (шифр 603-0-111.06, ФГУП ЦПП, исх. № 6/6-63 от 

29.05.2006) «Радиофикация зданий с использованием средств радиовещания для насе-

ленных пунктов численностью населения до 3 млн. человек». 

Схемой организации связи предусмотрена установка проектируемого оборудова-

ния - приемника УКВ в каждой абонентской точке после сдачи жилого дома. 

Вещательное телевидение 

Для приема телевизионных программ вещательного телевидения проектом преду-

смотрена установка на кровле каждой секции жилого дома стойки с телевизионными ан-

теннами коллективного пользования АТГК 1-5, АТГК 6-12 и ДМВ.  

В нишах связи на каждом этаже установлены телевизионные ответвители типа 

DM-37 на 6 каналов, в коробках RAL 7035 в каждой квартире устанавливаются ответви-

тели DM-31А на 2 канала. 

От антенных коробок до фильтра прокладывается кабель SAT-703В. От фильтра 

до усилителя, от усилителя до делителя и от делителя до ответвителей, установленных в 

нишах связи, и далее от ниш связи до квартир прокладывается кабель SAT-501 по стенам 

коридоров и в квартире в трубке ПВХ по стене в штрабе. 

Электропитание усилителей  VХ87, установленных в отсеке для слаботочных се-

тей ниш ЭЛ, СС на этажах 5,10,15,19 в каждой секции, учтено электрической частью 

проекта. 

Подключение сетей приема телевизионных программ вещательного телевидения 

встроенных помещений предусмотрено от сетей жилой части. Подключение телевизион-

ных приемников будет выполнено по заявкам собственников или арендаторов. 

Для защиты телеантенны от атмосферных перенапряжений предусмотрено 

устройство молниеотвода, выполненного из арматурной стали диаметром 8 мм, прокла-

дываемой по перекрытию. Шина заземления присоединяется сваркой к молниеприемной 

сетке, предусмотренной электрической частью проекта. 

Сети передачи данных (CПД) 

Для подключения абонентов к сетям передачи данных (CПД) проектом преду-

смотрена установка в жилом доме на техническом этаже шкафа абонентского выноса.  

От шкафов до розеточных модулей RJ-45 в квартирных коробках каждой кварти-

ры предусмотрена прокладка кабеля UTP4 «витая пара» категории 5е.  

Подключение жилых домов к СПД данным проектом не предусмотрено и выпол-
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няется провайдером услуг. 

Подключение каждого абонента выполняется по заявкам жильцов.  

Домофон 

Для ограничения доступа в подъезды жилого дома предусмотрена установка до-

мофонов фирмы Raikmann.  

Оборудование предназначается для подачи сигнала вызова в квартиру, обеспече-

ния двусторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного (из любой кварти-

ры) или местного (при помощи кодового устройства или при помощи электронных клю-

чей) открывания входных дверей подъездов жилого дома.  

Комплект домофона состоит из свитчера, процессоров с блоками питания, блоков 

вызова, электромагнитных замков и абонентских устройств. 

Свитчер и блоки питания устанавливаются по месту в нише связи на 2-м этаже в 

каждой секции. 

Панель вызова с процессором установлена на неподвижной створке входной две-

ри, на высоте 1300 мм от пола и подключается к свитчеру кабелем ПКСВ2х0,5 и к блоку 

питания кабелем питания ВВГнг-LS 2х1.5.  

Электромагнитный замок установлен на входной двери и подключен к процессо-

ру кабелем ВВГнг-LS 2х1.5.  

Подключение кнопки «Выход» к процессору выполняется кабелем ПКСВ2х0,5. 

Кабели проложены по 1 этажу в кабель-канале с выводом в слаботочную нишу.  

Для ввода домофона в квартиры, проектом предусмотрена установка на входе у 

двери, на высоте 300 мм от пола, в стене распределительной коробки. 

Абонентское переговорное устройства установлено внутри каждой квартиры в 

непосредственной близости от линии соединительных проводов, на высоте 1200 - 1500 

мм от пола.  

Вертикальные сети домофона от панели вызова до этажных коробок, установлен-

ных в нишах связи на этажах, проложены кабелем ПКСВ2х0,5.  

Абонентские сети от этажных коробок до абонентских устройств выполнены про-

водом ПКСВ2х0.5 и проложены скрыто в ПВХ-трубе в стене в штрабе. 

Система вызова персонала для МГН 

В соответствии с п. 3.57 СНиП 35-01-2001 проектом предусмотрено оборудование 

входов во встроенно-пристроенные нежилые помещения, а также санузлы для МГН си-

стемой вызова персонала для оказания помощи маломобильному гражданину.  

В качестве оборудования СВП предлагается система «Hostcall-PI-03» производ-

ства ООО «Протелеком», г. Москва, официальный дистрибьютор и инсталлятор - ООО 

«СКБ Телси», г. Москва.  

Система вызова персонала (СВП) серии «Hostcall-PI-03» относится к классу спе-

циализированных систем диспетчерской связи.  

В обеспечение указанных задач система «HOSTCALL-PI-03» выполняет основ-

ную функцию - световую и звуковую индикацию вызова на посту дежурного персонала. 

Система состоит из радио кнопки вызова КВР-01, выполненной в пыле-

влагостойкой корпусе и соответствует группе IP-54, предназначенной для накладного 

монтажа, радио приемника AN-200-H и сигнальной лампы КЛ-7.1.T. Дальность передат-

чика кнопки на открытой местности - до 100 метров.   

При нажатии на радио кнопку вызова загорается сигнальная лампа КЛ-7.1.T. 

красным цветом и одновременно подает звуковой сигнал в течении 20 сек (программи-

руемый параметр).   

Во время нажатия на кнопку вызова красным цветом загорается подсветка самой 

кнопки показывая, что вызов послан.  

Для электропитания сигнальных цепей оборудования радиоприемника и сигналь-

ной лампы, использован блок питания (БП) на 12 вольт.  

Все оборудование Hostcall-PI, размещено на стенах. 

Сигнальная лампа размещена в помещении поста дежурного персонала на высоте 

150-210 см от уровня пола. Блок питания, радиоприемник установлен в помещении, 
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ограниченном для доступа посторонних лиц. 

Радиокнопка должна располагаться так, чтобы инвалида на коляске (или балую-

щегося кнопкой ребенка) было хорошо видно из окна или на мониторе системы телеви-

деонаблюдения (CCTV). Кнопку необходимо расположить так, чтобы инвалид-

колясочник, подъехавший к кнопке, не перекрывал движение обычных посетителей. Над 

кнопкой вызова устанавливается табличка со знаком-пиктограммой “Инвалид” и стили-

зованным звонком в углу таблички. 

 

Подраздел 5 «Технологические решения» 

Сведения о назначении и номенклатуре услуг объекта капитального строитель-

ства 

Тип объекта капитального строительства - многоквартирное жилое здание со 

встроенно-пристроенными, пристроенными нежилыми помещениями ,подземной авто-

стоянкой и трансформаторной подстанцией. 

В состав помещений жилого назначения входят одноуровневые квартиры с коли-

чеством жилых комнат 1, 2, 3, 4 предназначенные для постоянного проживания членов 

одной семьи. 

В состав нежилых помещений общественного назначения здания входит учре-

ждение культурно - досугового назначения, предназначенное для обслуживания взросло-

го населения, кроме детей дошкольного возраста, и встроенно-пристроенная подземная 

автостоянка на 84 машино-места. 

Принятые проектные решения вспомогательного оборудования объекта капи-

тального строительства 

- Устройство системы организованного мусороудаления, состоящей из помеще-

ний мусоропровода и мусоросборной камеры. Помещение мусоросборной камеры: 

укомплектовано двумя контейнерами для мусора (0,83х1,32х1,132м) и санитарно-

техническим оборудованием. Мусоропровод включает: ствол, загрузочные клапаны, ши-

бер, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автоматического ту-

шения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел. Расстояние от входной двери 

удаленной квартиры до загрузочного клапана мусоропровода менее 25,0 м. Вывоз кон-

тейнеров осуществляется непосредственно наружу, уборка и удаление мусора произво-

дится ежедневно. Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, дезин-

фекция мусоросборников проводится не реже одного раза в месяц. 

- Установка трех пассажирских лифтов с общим верхним машинным отделением 

грузоподъемностью 400 кг, 1000 кг., 1000 кг.(в секциях 1,2,3). 

- Установка двух пассажирских лифтов с общим верхним машинным отделением 

грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг.(в секциях 4,5). 

-Установка двух пассажирских лифтов без машинным отделения грузоподъемно-

стью 1150 кг и 1000 кг.(в объёме пристроенных нежилых помещнеий). 

- Установка вертикального подъемника для инвалидных колясок для доступа ин-

валидами и другими группами населения с ограниченными возможностями передвиже-

ния (МГН) с уровня наружных входных площадок встроенных нежилых помещений 

первого этажа здания до уровня земли в секции №5, а также при выходе из подвалов жи-

лых секций №1,2 в помещение автостоянки. 

- Устройство помещений для хранения уборочного инвентаря, оборудованных 

поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфи-

цирующих средств. 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности 

Расчетное количество рабочих мест :  

- нежилые помещения КДУ -22 человек. 

- автостоянка-2 человека. 

Помещения для досуговых занятий оснащены столами, стульями, шкафами для 




